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Ta¨ma¨ tyo¨ tarkastelee ydinvoimalaitosten todenna¨ko¨isyyspohjaista riskien seurantaa.
Suomessa ydinvoimaloiden turvallisuutta valvova viranomainen on Sa¨teilyturvakeskus,
jolle voimayhtio¨t raportoivat ka¨ytto¨tapahtumistaan. Aluksi tyo¨ssa¨ esitella¨a¨n ydin-
turvallisuuden ja todenna¨ko¨isyyspohjaisen riskien arvioinnin (PRA) keskeisimpia¨
ka¨sitteita¨, joiden ymma¨rta¨minen on riskien seurannan kannalta va¨ltta¨ma¨to¨nta¨. Tyo¨ssa¨
keskityta¨a¨n tason 1 PRA-malleihin.
Riskien seurannassa arvioidaan PRA-perustaisesti sattuneiden ka¨ytto¨tapahtumien ai-
heuttamaa ehdollisen syda¨nvauriotodenna¨ko¨isyyden kasvua. Seurannan tavoitteena on
luokitella tapahtumat niiden vakavuuden perusteella, seurata tapahtumien toistuvuut-
ta laitoksen elinkaaren aikana ja tapahtumia analysoimalla oppia aikaisemmista vir-
heista¨ ja puutteista. Tyo¨ssa¨ ka¨sitella¨a¨n riskien seurannan teoreettisia perusteita ja on-
gelmia, jotka liittyva¨t ehdollisen todenna¨ko¨isyyden ja¨lkika¨teislaskentaan: Ehdollinen
onnettomuustodenna¨ko¨isyys ma¨a¨riteta¨a¨n tilanteelle, jonka tiedeta¨a¨n olleen ”la¨helta¨ pi-
ti” -tilanne. Ta¨ma¨ ongelma ratkaistaan erottamalla riskien seurannassa alkutapahtu-
mat ja laiteviat laskennallisesti omiin luokkiinsa. Vuoden 2009 aikana Suomen ydinvoi-
maloissa ei sattunut ainoatakaan alkutapahtumaa. Laitevikojen osalta merkitta¨vimma¨t
tapahtumat olivat Loviisan laitosyksiko¨issa¨ ilmenneet toistuvat ilmastointiviat ja Olki-
luodon laitosyksiko¨issa¨ tapahtuneet dieselgeneraattoreiden viat.
Riskien seuranta on Sa¨teilyturvakeskuksessa keskittynyt riskin mukaan luokiteltujen
tapahtumien vuosittaiseen tilastointiin. Na¨iden tapahtumien lukuma¨a¨ra¨t vaihtelevat
vuodesta toiseen, silla¨ ka¨ytto¨tapahtumien voi olettaa noudattavan satunnaisprosessia.
Ta¨sta¨ syysta¨ vikojen lukuma¨a¨ra¨sta¨ on ollut vaikea tehda¨ luotettavia pa¨a¨telmia¨ tilan-
teen poikkeuksellisuudesta. Huomio on kiinnittynyt absoluuttisiin arvoihin ja satun-
naisvaihtelun merkitysta¨ ei ole arvioitu. Kehitetty menetelma¨ simuloi uusiutumispro-
sessin avulla vikatapahtumia, joiden riskimerkitys arvioidaan PRA-mallin rakennefunk-
tion avulla. Na¨in vikaantumisten lukuma¨a¨ra¨lle saadaan epa¨varmuusjakauma tukemaan
pa¨a¨to¨ksentekoa. Esimerkkina¨ ka¨yteta¨a¨n Olkiluodon laitosyksiko¨iden vikatapahtumia.
Tulokset viittaavat odotetusti ka¨ytetyn PRA-mallin parametrien konservatiivisuuteen.
Avainsanat: riskien seuranta, riskianalyysi, PRA, ydinvoimalaitos
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This thesis examines risk follow-up in the framework of regulatory control of nuclear
safety. In Finland, the power companies are obliged to report all operational events to
the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK). First, the essential concepts of
nuclear safety and probabilistic risk assessment (PRA) are introduced, for they build
the foundation of risk follow-up. The thesis concentrates on level 1 PRA-models.
In risk follow-up, the incremental conditional core damage probability of operational
events is evaluated based on a plant specific PRA-model. The objective of this PRA-
based event analysis is to classify the events based on their risk significance, follow
the recurrence of the events during the life cycle of the nuclear power plant, and offer
lessons learned for future improvements. The theoretical concepts and methodological
problems of risk follow-up are introduced, one issue being retrospective probability as-
sessment. This means that the probability of an accident is evaluated given the fact
that no accident ever occurred. This problem is handled by separating the operational
information into two modes. The first concerns initiating events and the second com-
ponent failures. In 2009, no initiating events occurred at Finnish nuclear power plants.
The most risk significant events at Loviisa site were recurrent failures in ventilation
and at Olkiluoto site diesel generator failures.
At STUK, risk follow-up is focused on the yearly risk-based classification of opera-
tional events. The number of these events varies every year depending on the assumed
stochastic properties of the events. Therefore, it has been difficult to make reliable
inferences on the abnormality of the yearly result. Attention has been paid to the
absolute number of events, and the significance of the stochastic process has not been
evaluated. The method introduced in this thesis simulates component failures through
a stochastic process, and the risk significance is assessed based on a PRA-model. This
way, an uncertainty distribution for the number of failures is obtained to help the in-
ference and decision-making. As an example, events at Olkiluoto site are utilized. The
results indicate that the parameters of the PRA-model are conservative, as expected.
Keywords: risk follow-up, precursor study, risk analysis, PRA, nuclear power plant
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Luku 1
Johdanto
Ydinenergian hyo¨dynta¨misen yhteydessa¨ syntyy suuria ma¨a¨ria¨ radioaktiivisia ainei-
ta. Ydinvoimalaitosonnettomuuksiin liittyva¨t riskit ympa¨risto¨lle aiheutuvatkin la¨hes
ta¨ysin reaktoriin kertyvista¨ radioaktiivisista fissiotuotteista, joiden la¨hetta¨ma¨ sa¨teily
voi aiheuttaa vahinkoa elolliselle ympa¨risto¨lle ja rajoituksia maan ka¨yto¨lle. Ta¨ma¨n
takia radioaktiivisten aineiden pa¨a¨sy ympa¨risto¨o¨n on estetta¨va¨ luotettavasti. Ydin-
energian hyo¨dynta¨misen edellytyksena¨ on sen ka¨yto¨n turvallisuus, joka on pidetta¨va¨
niin korkealla tasolla kuin ka¨yta¨nno¨llisin toimenpitein on mahdollista.
Turvallisuuden varmistamiseksi ydinenergian ka¨ytto¨ on luvanvaraista ja tarkoin val-
vottua. Suomessa ydinlaitoksen rakentaminen edellytta¨a¨ sijaintikunnan, valtioneu-
voston ja eduskunnan hyva¨ksynta¨a¨. Lisa¨ksi rakentamisen ja ka¨yto¨n edellytyksena¨
on, etta¨ turvallisuusviranomaiset ovat varmistuneet laitoksen turvallisuudesta. Ka¨y-
to¨n aikana turvallisuuden kehitta¨miseksi on tehta¨va¨ ne toimenpiteet, joita voidaan
pita¨a¨ perusteltuina ottaen huomioon ka¨ytto¨kokemukset ja turvallisuustutkimukset
seka¨ tieteen ja tekniikan kehittyminen.
Ydinenergian rauhanomainen ka¨ytto¨ aloitettiin 1950-luvulla. Ta¨lla¨ hetkella¨ maail-
massa on 436 teollisessa ka¨yto¨ssa¨ olevaa ydinreaktoria [1] ja vuoden 2010 alkuun
mennessa¨ ydinvoimalaitoksilta oli kertynyt kokemuksia la¨hes 15000 vuoden ajal-
ta [2]. Suomessa on ta¨lla¨ hetkella¨ ka¨yto¨ssa¨ viisi ydinreaktoria, joista ensimma¨inen
rakennettiin tutkimusreaktoriksi Otaniemeen vuonna 1962 [3]. Nelja¨ muuta, joista
kaksi omistaa Fortum Loviisassa ja toiset kaksi Teollisuuden Voima Olkiluodossa,
ovat kaupallisessa ka¨yto¨ssa¨. Viides kaupallinen ydinvoimalaitos on rakenteilla Ol-
kiluotoon (Olkiluoto 3), jossa sa¨hko¨ntuotannon arvioidaan alkavan vuonna 2012.
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Lisa¨ydinvoiman rakentamisesta Suomeen ka¨yda¨a¨n ta¨lla¨ hetkella¨ keskustelua, silla¨
Fennovoima, Fortum ja Teollisuuden Voima ja¨ttiva¨t vuonna 2009 lupahakemuk-
sensa uuden ydinvoimalaitoksen rakentamiselle. Hallitus esitta¨nee kantansa vuoden
2010 keva¨a¨lla¨, jonka ja¨lkeen eduskunta a¨a¨nesta¨a¨ lupien myo¨nta¨misesta¨.
1.1 Tyo¨n tavoite
Sa¨teilyturvakeskus vastaa ydinenergian ka¨yto¨n turvallisuusvalvonnasta Suomessa.
Yksi osa ka¨yto¨nvalvontaa on ka¨ytto¨tapahtumien seuranta ja niiden riskimerkityk-
sen arviointi. Riskimittana seurannassa ka¨yteta¨a¨n tapahtumaan liittyva¨a¨ syda¨nvau-
riotodenna¨ko¨isyyden (conditional core damage probability, CCDP) kasvua. Tapah-
tumat jaotellaan riskin mukaan kolmeen kategoriaan ja tarkoituksena on seurata
kuhunkin kategoriaan liittyvien tapahtumien vuosittaista lukuma¨a¨ra¨a¨.
Ta¨ssa¨ seurannassa on kaksi ongelmaa, joita ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ pyrita¨a¨n ratkaisemaan. En-
simma¨inen liittyy laskentamenetelmien ma¨a¨rittelyyn. Riskin ja¨lkika¨teislaskennassa
menneet tapahtumat tunnetaan, joten onnettomuustodenna¨ko¨isyys ta¨lle historialle
ehdollistettuna on triviaalisti 0, jos onnettomuutta ei sattunut. Ta¨llo¨in tapahtumien
seuranta ja ja¨rjesta¨minen niiden vakavuuden perusteella ei ole mahdollista. Intuitii-
visesti on kuitenkin selva¨a¨, etta¨ jotkut tapahtumat ovat vakavampia ja la¨hempa¨na¨
onnettomuustilannetta kuin toiset eli jonkinlaisen laskentasa¨a¨nno¨n ma¨a¨ritteleminen
voisi olla mieleka¨sta¨. Tavoitteena on ka¨yta¨nno¨llisten laskentasa¨a¨nto¨jen ma¨a¨rittely,
jotta menneille tapahtumille voidaan laskea riskimerkitys siita¨ huolimatta, etta¨ on-
nettomuusriski ei tapahtumassa toteutunutkaan.
Toinen ongelma liittyy tapahtumien lukuma¨a¨ra¨n seurantaan. Laitoksella tapahtuvia
laitevikoja ja alkutapahtumia on mieleka¨sta¨ pita¨a¨ satunnaisilmio¨ina¨, joten na¨iden
tapahtumien lukuma¨a¨ra¨ vaihtelee vuodesta toiseen jonkin odotettavissa olevan ar-
von ympa¨rilla¨. Tavoitteena on tutkia ta¨ta¨ prosessia ja pyrkia¨ arvioimaan tapah-
tumien odotettavissa olevaa lukuma¨a¨ra¨a¨ ja vaihtelua eri riskikategorioissa, jolloin
voidaan vastata kysymykseen, onko tehty havainto vain satunnaisvaihtelun aiheut-
tamaa vai voidaanko esimerkiksi tulkita voimayhtio¨n turvallisuuskulttuurin heiken-
tyneen. Sivutuloksena saadaan karkea arvio ka¨ytetyn riskimallin parametrien oikeel-
lisuudesta ja havaitaan mahdollisia virheita¨. Tarvittavat tiedot ka¨ytto¨tapahtumista
kera¨ta¨a¨n voimayhtio¨iden ka¨ytto¨tapahtumaraporteista.
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1.2 Tyo¨n rakenne
Aluksi tyo¨ssa¨ esitella¨a¨n ka¨ytetyt menetelma¨t yleisemmin suurempina kokonaisuuk-
sina ja ta¨ma¨n ja¨lkeen tarkastelua syvenneta¨a¨n asteittain. Luvussa 2 ka¨yda¨a¨n la¨pi
ydinturvallisuuden keskeisia¨ perusteita seka¨ determinististen periaatteiden etta¨ ris-
kitietoisen la¨hestymistavan kannalta ja esitella¨a¨n lyhyesti todenna¨ko¨isyyspohjaisen
riskianalyysin sovelluksia ydinvoimalaitosten turvallisuuden parantamisessa. Seu-
raavassa luvussa todenna¨ko¨isyyspohjaista riskianalyysia ka¨sitella¨a¨n tarkemmin ja
ma¨a¨ritella¨a¨n riskin ka¨site. Lisa¨ksi ta¨ssa¨ luvussa esitella¨a¨n viranomaisvaatimuksia ja
joitain riskianalyysin erityispiirteita¨ ydinvoimasovellusten kannalta.
Luvussa 4 esitella¨a¨n todenna¨ko¨isyyspohjaisen riskien arvioinnin laskentamenetel-
mia¨ la¨htien systeemia¨ kuvaavasta rakennefunktiosta seka¨ tapahtuma- ja vikapuista.
Ta¨ma¨n ja¨lkeen syvennyta¨a¨n yksitta¨isten laitteiden ja komponenttien mallinnukseen
luotettavuustekniikan avulla. Luvussa 5 ka¨sitella¨a¨n todenna¨ko¨isyyspohjaisen riskien
ja¨lkika¨teislaskennan erityispiirteita¨ ja oletuksia, jonka ja¨lkeen esitella¨a¨n ka¨yta¨nno¨n
keino riskien ja¨lkika¨teislaskennalle ja tapahtumien yleisyyden arvioimiselle. Lasken-
tatuloksia verrataan pa¨a¨asiassa Olkiluodon laitosyksiko¨iden ka¨ytto¨tapahtumiin. Lu-
ku 6 on varattu yhteeenvedolle ja johtopa¨a¨to¨ksille.
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Luku 2
Ydinturvallisuusperiaatteet ja
riskitietoisuus
Ydinvoimalaitosten turvallisuuden kannalta on keskeista¨ ottaa huomioon odotetta-
vissa olevat ka¨ytto¨ha¨irio¨t ja oletetut onnettomuudet laitoksen suunnittelussa. Tar-
kastelun kohteena ovat seka¨ sisa¨iset tapahtumat, kuten laiteviat, laitosprosessien
ha¨irio¨t ja ka¨ytto¨henkilo¨kunnan virheet, etta¨ ulkoiset tekija¨t, joita ovat mm. tu-
lipalot, tulvat, maanja¨ristykset, poikkeukselliset sa¨a¨- ja ympa¨risto¨olosuhteet seka¨
lentokoneiden to¨rma¨ykset.[3]
Vaadittujen turvallisuusma¨a¨ra¨ysten ta¨ytta¨minen on osoitettava tarvittaessa kokeel-
lisin ja laskennallisin menetelmin. Ta¨ha¨n ka¨ytetyt turvallisuusanalyysit voi jakaa
karkeasti kahteen osaan: deterministisiin onnettomuusanalyyseihin ja todenna¨ko¨i-
syyspohjaiseen riskien arviointiin.[4]
2.1 Deterministiset turvallisuusperiaatteet
Deterministisilla¨ onnettomuusanalyyseilla¨ selviteta¨a¨n tapahtumien eteneminen on-
nettomuustilanteessa ja perustellaan sita¨, kuinka hyvin laitoksen tekniset ratkaisut
ta¨ytta¨va¨t ma¨a¨ritellyt turvallisuusvaatimukset. Analyysin avulla voidaan esimerkik-
si arvioida ja¨a¨hdyteveden tarvetta putkikatkon sattuessa ja mitoittaa tarvittavat
turvallisuusja¨rjestelma¨t, kuten tarvittavien ha¨ta¨pumppujen ma¨a¨ra¨.[4]
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Turvallisuussuunnittelun la¨hto¨kohdaksi valitaan pahimpia mielekka¨a¨sti kuviteltavis-
sa olevia tapahtumia ja olosuhteita, joiden aiheuttamat rasitukset ja kuormitukset
arvioidaan laskennallisten ja kokeellisten menetelmien avulla. Rakenteet ja ja¨rjes-
telma¨t mitoitetaan niin, etta¨ tapahtumien seuraukset pysyva¨t vaatimusten salli-
missa rajoissa turvallisuusja¨rjestelmien toimiessa minimikapasiteetillaan. Laitteiden
vikaantumisen mahdollisuus otetaan analyyseissa huomioon tavallisesti siten, etta¨
alkutapahtuman lisa¨ksi kuhunkin turvallisuusja¨rjestelma¨a¨n oletetaan samanaikai-
sesti yksi tai useampi mahdollisimman haitallinen vika ja muilta osin ja¨rjestelmien
oletetaan toimivan suunnitellusti, jolloin la¨hestymistapa on la¨hto¨kohdiltaan deter-
ministinen.[3]
Deterministiset turvallisuusperiaatteet sisa¨lta¨va¨t syvyyssuuntaisen turvallisuusajat-
telun ka¨sitteen, josta voidaan johtaa myo¨s muita turvallisuusja¨rjestelmien suunnit-
teluperiaatteita.
2.1.1 Syvyyssuuntainen turvallisuusajattelu
Syvyyssuuntaisella turvallisuusajattelulla (defence in depth) tarkoitetaan suunnitte-
lufilosofiaa, jolla taataan kolmen olennaisen turvallisuustehta¨va¨n – reaktiivisuuden
hallinnan, polttoaineen ja¨a¨hdytta¨misen ja radioaktiivisen materiaalin eristyksen –
toiminta. Se on yksi ta¨rkeimpia¨ ja perustavanlaatuisia ydinturvallisuuden periaattei-
ta, jossa asetetaan useita pera¨kka¨isia¨, toisiaan varmentavia suojatoimia kompensoi-
maan mahdollisista inhimillisista¨ virheista¨ ja ja¨rjestelma¨- tai laitevioista johtuvaa
puutteellista onnettomuustilanteen hallintaa. Na¨in turvallisuustavoitteet saavute-
taan, vaikka yksi suojauksen taso epa¨onnistuisi tai vaikka sattuisi hyvin poikkeuk-
sellisten vikojen yhdistelma¨. Erityista¨ huomiota on kiinnitetta¨va¨ tapahtumiin, jotka
voivat rikkoa monia ja¨rjestelmia¨ ja la¨pa¨ista¨ useita suojauksen tasoja. Na¨ita¨ tapah-
tumia ovat esimerkiksi tulipalot, tulvat ja maanja¨ristykset. Turvallisuuden varmis-
tamisessa voidaan erottaa ennaltaehka¨iseva¨, suojaava ja lieventa¨va¨ taso.[3, 5]
Ennaltaehka¨iseva¨n tason tarkoituksena on esta¨a¨ kaikki poikkeamat laitoksen nor-
maalista ka¨ytto¨tilasta. Ta¨ma¨n takia laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, asen-
nuksessa ja huollossa seka¨ ka¨yto¨ssa¨ sovelletaan korkeita laatuvaatimuksia ja riitta¨via¨
turvallisuusmarginaaleja. Suunnittelussa pyrita¨a¨n luontaisesti vakaisiin, epa¨normaa-
leja olosuhteita korjaaviin ratkaisuihin. Jotta voimalaitosta ka¨ytetta¨isiin mahdolli-
simman turvallisesti, kiinniteta¨a¨n huomiota laadunvarmistukseen seka¨ erityisesti or-
ganisaation toimintaan, menettelytapoihin, koulutukseen ja ohjeistoon.[2, 6]
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Ennaltaehka¨isevien toimien epa¨onnistuessa suojaavan tason ja¨rjestelmien tehta¨va¨na¨
on havaita ha¨irio¨t ja esta¨a¨ niiden kehittyminen vakaviksi onnettomuuksiksi. Na¨illa¨
ja¨rjestelmilla¨ varmistetaan reaktorin sammutus, reaktorisyda¨men ja¨a¨hdytys seka¨
ja¨lkila¨mmo¨n poisto ja siten taataan polttoaineen suojakuoren eheys.[2]
Lieventa¨va¨a¨ tasoa tarvitaan, jos onnettomuuden etenemista¨ ei saada pysa¨ytettya¨
ensimma¨isen tai toisen tason toimista huolimatta. Onnettomuuden sattuessa on
mahdollista lieventa¨a¨ sen seurauksia ja ympa¨risto¨vaikutuksia. Ta¨llo¨in ta¨rkeinta¨ on
varmistaa suojarakennuksen sa¨ilyminen ehja¨na¨ ja suojarakennukseen liittyvien ja¨r-
jestelmien toiminta.[2, 6] Vaikka vakavan onnettomuuden mahdollisuus on oikein
toimivalla laitoksella hyvin pieni, siihen varaudutaan erilaisilla onnettomuuden hal-
lintamenetelmilla¨ seka¨ valmius- ja pelastusja¨rjestelyilla¨. Na¨ita¨ voidaan pita¨a¨ syvyys-
suuntaisen turvallisuusajattelun nelja¨ntena¨ ja viidentena¨ tasona.[3, 7]
Era¨s syvyyssuuntaisen turvallisuusajattelun ta¨rkea¨ sovellus on radioaktiivisen ma-
teriaalin erista¨minen ympa¨risto¨sta¨ pera¨kka¨isilla¨ esteilla¨, joita ovat polttoaine ja sen
suojakuori, ydinreaktorin ja¨a¨hdytyspiiri (prima¨a¨ripiiri) ja suojarakennus [8]. Ta¨ma¨
rakenne on na¨hta¨vissa¨ kuvassa 2.1. Ensimma¨isena¨ esteena¨ on keraaminen ydinpolt-
toaine itsessa¨a¨n. Normaalika¨yto¨n aikana se sisa¨lta¨a¨ suurimman osan fissiotuotteista
kiintea¨ssa¨ olomuodossa. Ydinreaktiossa vapautuu kuitenkin pieni ma¨a¨ra¨ kaasua, jo-
ka tihkuu ulos polttoainemateriaalista. Na¨ma¨ kaasut ja¨a¨va¨t kuitenkin kaasutiiviin
zirkoniumista valmistetun polttoainesauvan sisa¨a¨n. Toinen este on ja¨a¨hdytyspiirin
seina¨ma¨, joka pita¨a¨ sisa¨lla¨a¨n ja¨a¨hdytysvedessa¨ olevat radioaktiiviset aineet. Kol-
mantena esteena¨ on ja¨a¨hdytyspiiria¨ ympa¨ro¨iva¨ paineenkesta¨va¨ ja kaasutiivis suoja-
rakennus, jonka tehta¨va¨na¨ on pita¨a¨ sisa¨lla¨a¨n ja¨a¨hdytyspiirin vaurioituessa vapautu-
va radioaktiivisia aineita sisa¨lta¨va¨ ho¨yry ja vesi. Viimeisena¨ esteena¨ on suojaraken-
nusta ympa¨ro¨iva¨ reaktorirakennus tai ulompi suojarakennus, jonka tarkoituksena
on myo¨s suojata reaktorirakennusta ulkoisilta uhkatekijo¨ilta¨, mukaanlukien lento-
koneen to¨rma¨ys.[2]
2.1.2 Turvallisuusja¨rjestelmien suunnitteluperiaatteet
Turvaja¨rjestelmien suunnittelussa on ensisijaisesti ka¨ytetta¨va¨ hyva¨ksi luontaisia tur-
vallisuusominaisuuksia. Reaktori suunnitellaan siten, etta¨ luontaiset takaisinkyt-
kenna¨t pyrkiva¨t esta¨ma¨a¨n reaktorin tehon hallitsemattoman kasvun. Ta¨ma¨ perus-
tuu siihen, etta¨ tehon kasvu johtaa reaktorin la¨mpo¨tilan nousuun, mika¨ puoles-
taan vaikuttaa tehoa pienenta¨va¨sti. Jos luontaisia turvallisuusominaisuuksia ei voida
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Kuva 2.1: Havainnollistus painevesityyppisen reaktorin rakenteesta ja syvyyssuun-
taisen puolustuksen toteutuksesta. Muokattu la¨hteesta¨ [3].
ka¨ytta¨a¨ hyva¨ksi, laitteiden ja ja¨rjestelmien on ensisijaisesti toimittava ilman ulkoista
ka¨ytto¨voimaa. Vaihtoehtoisesti, menetetta¨essa¨ ulkoinen ka¨ytto¨voima ja¨rjestelmien
on asetuttava turvallisuuden kannalta edulliseen tilaan. Ta¨ta¨ suunnitteluperustetta
kutsutaan turvallisen tilan periaatteeksi.[2, 8] Esimerkiksi sijoitettaessa sa¨a¨to¨sauvat
reaktorin yla¨puolelle niita¨ pideta¨a¨n ylha¨a¨lla¨ sa¨hko¨moottoreiden avulla. Jos moot-
toreiden sa¨hko¨nsyo¨tto¨ katkeaa, sa¨a¨to¨sauvat tippuvat painovoiman seurauksena ja
aiheuttavat reaktorin pikasulun.
Turvallisuustoimintoja toteuttavien ja¨rjestelmien on kyetta¨va¨ toteuttamaan tehta¨-
va¨nsa¨, vaikka mika¨ tahansa laite ja¨rjestelma¨ssa¨ olisi toimintakyvyto¨n. Ta¨ma¨n vaati-
muksen toteutuminen varmistetaan rinnakkaisperiaatteella (myo¨s redundanssiperi-
aate), jolloin turvaja¨rjestelma¨ koostuu useista toisiaan korvaavista rinnakkaisista ja
identtisista¨ osaja¨rjestelmista¨. Suomessa ohjeistukset edellytta¨va¨t, etta¨ turvallisuus-
toimintojen on toteuduttava, vaikka mika¨ tahansa ja¨rjestelma¨n yksitta¨inen laite olisi
toimintakyvyto¨n ja vaikka mika¨ tahansa turvallisuustoimintoon vaikuttava laite oli-
si samanaikaisesti poissa ka¨yto¨sta¨ korjauksen tai huollon vuoksi [8]. Ka¨yta¨nno¨ssa¨
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ta¨ma¨ tarkoittaa, etta¨ ja¨rjestelma¨ssa¨ edellyteta¨a¨n va¨hinta¨a¨n kolmea rinnakkaista lai-
tetta, joista yksi riitta¨a¨ tehta¨va¨n suorittamiseen. Ta¨llaista rinnakkaisja¨rjestelma¨a¨
kutsutaan 3×100% ja¨rjestelma¨ksi. Vaihtoehtoisesti ja¨rjestelma¨ voi koostua nelja¨sta¨
rinnakkaisesta laitteesta, joista kahden on toimittava. Ta¨llo¨in kyseessa¨ on 4 × 50%
ja¨rjestelma¨.
Rinnakkaisperiaatteen ka¨ytto¨ ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, etta¨ ja¨rjes-
telma¨n kaikki laitteet vikaantuisivat esimerkiksi tulipalon tai tulvan vuoksi. Ta¨sta¨
syysta¨ toisiaan varmistavat turvallisuusja¨rjestelma¨t seka¨ niiden rinnakkaiset laitteet
on erotettava toisistaan. Ta¨ma¨n erotteluperiaatteen mukaisesti laitteet sijoitetaan
eri tiloihin tai riitta¨va¨n eta¨a¨lle toisistaan. Fyysisen erottelun lisa¨ksi ka¨yteta¨a¨n toi-
minnallista erottelua, jolla esteta¨a¨n eri ja¨rjestelmien va¨liset vuorovaikutukset.[2, 8]
Rinnakkaisperiaatteella saavutettavaa luotettavuutta rajoittaa yhteisvikojen mah-
dollisuus. Ta¨ma¨n vuoksi ta¨rkeimpien turvallisuustoimintojen varmistamisessa ka¨y-
teta¨a¨n eri toimintaperiaatteisiin perustuvia laitteita eli erilaisuusperiaatetta (myo¨s
diversiteettiperiaate), jolloin sama toiminto voidaan toteuttaa eri menetelmiin pe-
rustuvilla laitteilla. Esimerkiksi reaktori voidaan sammuttaa sa¨a¨to¨sauvojen avulla
tai pumppaamalla booriliuosta reaktoriin.[2, 8]
Onnettomuustilanteiden varalta ja¨rjestelma¨t automatisoidaan siten, etta¨ ne turval-
lisuustoiminnot, joita tarvitaan 30 minuutin sisa¨lla¨ onnettomuuden alusta, ka¨ynnis-
tyva¨t automaattisesti. Automatisoinnin tarkoituksena on varmistaa, etta¨ valvomo-
henkilo¨kunnalle ja¨a¨ riitta¨va¨sti harkinta-aikaa oikeiden jatkotoimenpiteiden aloituk-
seen. Henkilo¨kunta voi ryhtya¨ toimenpiteisiin aiemminkin mutta automatisoituja
toimenpiteita¨ ei voida pysa¨ytta¨a¨, ellei tilanne ole palannut normaaliksi.[2]
2.2 Riskitietoisuus turvallisuuden varmentamisessa
Perinteisen deterministisen la¨hestymistavan rinnalla voimalaitosten lupaka¨sittelyssa¨,
valvonnassa ja turvallisuuden varmentamisessa ka¨yteta¨a¨n todenna¨ko¨isyyspohjaista
tarkastelua. Ta¨ssa¨ kappaleessa esitella¨a¨n lyhyesti todenna¨ko¨isyyksiin pohjautuvaa
riskianalyysia ydinvoimasovellusten kautta ja aihe ka¨sitella¨a¨n seuraavissa luvuissa
perusteellisemmin.
Jo rakentamisluvan myo¨nta¨misen edellytyksena¨ on, etta¨ voimayhtio¨ tekee alusta-
van todenna¨ko¨isyyspohjaisen riskianalyysin, jonka avulla voidaan arvioida laitok-
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sen turvallisuutta ja mahdollisesti havaitaan ja¨rjestelmien va¨lisia¨ kytkento¨ja¨, vuo-
rovaikutuksia ja vikojen aiheuttajia. Ka¨ytto¨lupaa hakiessa riskianalyysia tarkenne-
taan ja laajennetaan. Tarkoituksena on varmentaa suunnitteluvaiheessa tehdyt joh-
topa¨a¨to¨kset laitoksen turvallisuudesta ja luoda perusta todenna¨ko¨isyyspohjaiselle
riskien hallinnalle laitoksen ka¨yto¨n aikana.[3]
2.2.1 Riskianalyysin hyo¨dynta¨minen laitoksen ka¨yto¨n aikana
Riskianalyysin tuloksia ka¨yteta¨a¨n ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskevien pa¨a¨-
to¨sten tukena eli pa¨a¨to¨kset ovat riskitietoisia (risk informed). Todenna¨ko¨isyyspohjai-
set menetelma¨t ta¨ydenta¨va¨t perinteista¨ valvontamenettelya¨ monimutkaisten turval-
lisuusongelmien arvioinnissa. Systemaattiset, laitoskokonaisuutta arvioivat todenna¨-
ko¨isyysmenetelma¨t soveltuvat erityisesti ja¨rjestelmien va¨listen riippuvuuksien, vuo-
rovaikutusten ja yhteisten vianaiheuttajien ka¨sittelyyn. Todenna¨ko¨isyyspohjaisesta
riskien arvioinnista (PRA) onkin kehitetty tyo¨va¨line – ela¨va¨ PRA (Living PRA)
– jonka avulla voidaan ka¨sitella¨ pitka¨n ja lyhyen ta¨hta¨imen tai jopa pa¨ivitta¨isia¨
turvallisuuskysymyksia¨. Ela¨va¨ PRA pideta¨a¨n jatkuvasti ajantasaisena, jotta se vas-
taa laitoksen ka¨ytto¨kokemuksia ja rakennetta. Riskitietoista turvallisuusvalvontaa
(risk informed regulation/safety management) koskevat sovelluskohteet on esitetty
tiivistetysti kuvassa 2.2.[3]
Riskitietoiseen valvontaan ja tarkastustoimintaan seka¨ niiden sovelluksiin kuuluvat
mm. riskitietoinen putkistojen tarkastaminen (risk informed in-service inspection,
RI-ISI), laitteiden koestaminen (risk informed in-service testing, RI-IST), turvalli-
suustekniset ka¨ytto¨ehdot (risk informed technical specifications, RI-TechSpecs) ja
laitostapahtumien riskitietoinen ja¨lkiarviointi (Risk Follow-Up).[3]
Putkistojen tarkastusohjelmassa (RI-ISI) kohteiden tarkastus tasapainotetaan nii-
den riskimerkityksen perusteella. Analyysin avulla tunnistetaan kohteet, joissa put-
kimurtuma vaikuttaa eniten kyseisen ja¨rjestelma¨n toimintaan. Tulosten perusteel-
la poistetaan va¨hemma¨n ta¨rkeita¨ tarkastuskohteita ja lisa¨ta¨a¨n uusia etenkin niissa¨
kohdissa, joiden vauriot lisa¨a¨va¨t riskia¨ eniten. Turvallisuusja¨rjestelmien ja niiden tu-
kija¨rjestelmien ka¨ytetta¨vyytta¨ parannetaan ma¨a¨ritta¨ma¨lla¨ ja¨rjestelmien testausva¨lit
ja testaustavat riskiin perustuvien mittojen avulla (RI-IST). Erilaisten laitevikojen
ja vanhenemisilmio¨iden tunnistamiseksi tehta¨vien testauksien tehokkuuden arvioin-
ti tehda¨a¨n myo¨s riskipohjaisesti.[3] Riskitietoista laitostapahtumien ja¨lkiarviointia
eli riskien seurantaa (Risk Follow-Up) ka¨sitella¨a¨n luvussa 5.
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Kuva 2.2: Riskitietoisen turvallisuusvalvonnan ja ela¨va¨n PRA:n sovelluskohteet.
Muokattu la¨hteesta¨ [3].
Yleisesti ottaen valvonta ja tarkastustoiminta on tarkoituksenmukaista kohdistaa
riskien kannalta olennaisimpiin kohteisiin ja ka¨ytta¨a¨ niihin tyo¨ma¨a¨ra¨, joka on ta-
sapainossa riskimerkityksen kanssa. Ja¨rjestelmien riskimerkitysta¨ voidaan arvioida
todenna¨ko¨isyyspohjaisen riskianalyysin avulla, jota ka¨sitella¨a¨n seuraavissa luvuissa.
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Luku 3
Todenna¨ko¨isyyspohjainen
riskianalyysi
Todenna¨ko¨isyyspohjaisessa riskianalyysissa tarkastellaan turvallisuustoimintoja suo-
rittavien laitteiden ja ja¨rjestelmien seka¨ esimerkiksi ihmisen toimintojen luotetta-
vuutta tilastollisin ja todenna¨ko¨isyyspohjaisin menetelmin, joilla ta¨ydenneta¨a¨n pe-
rinteista¨ deterministista¨ turvallisuusajattelua. Menetelma¨n avulla voidaan lo¨yta¨a¨
ta¨rkeimma¨t riskitekija¨t ja sita¨ voidaan ka¨ytta¨a¨ apuna ja¨rjestelmien suunnittelussa
seka¨ kehityksessa¨.[3]
Riskianalyysin termisto¨ ei ole kovin yhtena¨ista¨ ja usein riskianalyysilla tarkoite-
taan enemma¨nkin riskien arviointia. Usein todenna¨ko¨isyyspohjaisten riskianalyysien
(Probabilistic Risk Analysis, PRA) sijaan puhutaan myo¨s todenna¨ko¨isyyspohjaisis-
ta turvallisuusanalyyseista¨ (Probabilistic Safety Analysis, PSA), jolla tarkoitetaan
samaa asiaa. Lisa¨ksi lyhentenne PRA (tai PSA) viittaa usein pelka¨sta¨a¨n todenna¨-
ko¨isyyspohjaiseen riskien arviointiin (Assessment). Ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ ka¨ytetta¨essa¨ lyhen-
netta¨ PRA viitataan juuri todenna¨ko¨isyyspohjaiseen riskien arviointiin, johon ta¨ssa¨
tyo¨ssa¨ keskityta¨a¨n etenkin ydinvoimasovellusten avulla.
3.1 Riskin ma¨a¨rittely
Riski mielleta¨a¨n usein mahdollisen epa¨mieluisan seurauksen mittana. Riskiin kuu-
luu siis tappion mahdollisuus jossain tapahtumaketjussa. On syyta¨ huomata, etta¨
11
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epa¨varmuus itsessa¨a¨n ei aiheuta riskia¨; vasta epa¨toivottu seuraus aikaansaa riskin.
Vaikka intuitiivisesti riskin ka¨site lienee kaikille selva¨, niin siita¨ huolimatta silla¨
on monenlaisia ma¨a¨ritelmia¨, joista osa on kappaleen aloituslauseen mukaisia kan-
sanomaisia esityksia¨ ja toiset joko kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia ma¨a¨ritelmia¨.
Riskin ka¨sitteeseen liittyy la¨heisesti kuitenkin kolme jo mainittua tekija¨a¨: riski on
ma¨a¨ritellyn tapahtuman mahdollinen epa¨mieluisa seuraus.
Kvantitatiivisessa riskin ma¨a¨rittelyssa¨ seuraukset ja epa¨varmuus on kyetta¨va¨ ilmai-
semaan lukuarvoina. Riskiin liittyva¨a¨ epa¨varmuutta kuvataan usein tapahtuman
taajuudella tai todenna¨ko¨isyydella¨. Seurauksien mittana voidaan ka¨ytta¨a¨ esimer-
kiksi taloudellista menetysta¨, ihmishenkia¨ tai haitallisia terveysvaikutuksia. Taa-
juuden λi (tai todenna¨ko¨isyyden pi) ja seurauksen ci tulon avulla voidaan suora-
viivaisesti ma¨a¨ritella¨ tapahtumasarjaan liittyva¨ (insino¨o¨ri) riskimitta lineaarisena
piste-estimaattina:
Ri = ciλi, i = 1, 2, ..., n (3.1)
Riski on siis tapahtuman taajuuden (tai todenna¨ko¨isyyden) ja seurauksen tulo.[9, 10]
Tarkasteltaessa useita tapahtumaketjuja kokonaisriski voidaan (joissain tapauksissa)
laskea summaamalla kunkin tapahtumaketjun riskit eli laskemalla riskin odotusarvo
[10]:
R =
n∑
i=1
ciλi. (3.2)
Vaikka riskimitan ma¨a¨rittely eteni suoraviivaisesti, riskin arviointi voi olla hyvin
tyo¨la¨sta¨ sen vaatimien parametrien vuoksi. Esimerkiksi tapahtumien taajuuksien
tai todenna¨ko¨isyyksien ma¨a¨ritta¨minen voi olla huomattavan hankalaa. Toisinaan ne
voidaan estimoida tilastoista mutta esimerkiksi ydinvoimasovelluksissa ka¨sitella¨a¨n
toisinaan a¨a¨rimma¨isen harvinaisia ilmio¨ita¨, jolloin parametrien estimointi datasta on
mahdotonta. Myo¨s seurausten arviointi ja yhteismitallistaminen sisa¨lta¨a¨ ongelmia:
Jokin tapahtuma voi johtaa taloudellisiin tappioihin, toinen kuolemiin ja kolmas
mahdollisesti syo¨pa¨a¨n. Jos na¨iden tapahtumien riskeja¨ haluaa vertailla kvantitatii-
visesti, myo¨s seurausten tulisi olla vertailukelpoisia.
Myo¨s itse riskimitan ma¨a¨ritelma¨a¨, yhta¨lo¨a¨ (3.1), voidaan kritisoida siita¨, etta¨ siina¨
oletetaan riskineutraali asenne. Hyvin harvinaiset ja seurauksiltaan suuret ilmio¨t
ovat siis samanarvoisia kuin kohtuullisen yleiset pienen mittakaavan tapahtumat.
Yleisesti ottaen yhteiskunta on riskeja¨ karttava eli yksitta¨isen suuren onnettomuu-
den riskia¨ pideta¨a¨n suurempana kuin usean pienen, vaikka keskiarvoinen vaikutus
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yhteiskuntaan olisikin sama. Itse asiassa, yhteiskunta vaikuttaa ennemmin hyva¨k-
syva¨n usein tapahtuvia pienia¨ onnettomuuksia kuin harvinaisia ja suuria, vaikka
suurten onnettomuuksien yhteiskunnallinen vaikutus olisi jopa pienempi. Esimerkki
ta¨llaisesta tilanteesta on auto-onnettomuuksien hyva¨ksytta¨vyys verrattuna lentoko-
neonnettomuuksiin. Ta¨ma¨ saattaa johtua suurten onnettomuuksien saamasta me-
diahuomiosta ja siita¨, etta¨ ihmisen on vaikea ka¨sitella¨ pienia¨ todenna¨ko¨isyyksia¨. Jos
siis suuria onnettomuuksia tapahtuu, ne ovat mahdollisia ja niiden pieni tapahtumis-
todenna¨ko¨isyys ja¨teta¨a¨n huomioimatta. Riskin hyva¨ksytta¨vyyteen vaikuttaa myo¨s
vapaaehtoisuus, silla¨ ihmiset voivat hyva¨ksya¨ yhteiskunnallisesti ajatellen suuriakin
riskeja¨ vapaaehtoisesti esimerkiksi joissain urheilumuodoissa.[9]
Vaikka yhta¨lo¨n (3.2) tapaista osariskien summaamista ka¨yteta¨a¨n usein, sita¨ on
useimmiten syyta¨ va¨ltta¨a¨ [10]. Vaikka seuraukset voitaisiin yhteismitallistaa, osa-
riskien summaus antaa usein va¨a¨ra¨n tai jopa ta¨ysin virheellisen kuvan tilantees-
ta. Esimerkiksi osakkeita hajauttamalla pyrita¨a¨n juuri riskin pienenta¨miseen; toi-
sen arvon laskiessa toisen nousee, jolloin kokonaisriski on pienempi kuin ostaessa
vain samaa osaketta. Erilaisten osakkeiden sisa¨lta¨mien osariskien summa johtaa siis
ta¨ysin va¨a¨ra¨a¨n lopputulokseen, silla¨ skalaarein laskettaessa summassa ei huomioi-
da osariskien va¨lista¨ korrelaatiota. Lisa¨ksi, jos seuraukset ovat suuruudeltaan hy-
vin eri luokkaa, yhta¨lo¨ (3.2) voi antaa seurauksen odotusarvosta harhaanjohtavan
tai informatiivisesti riitta¨ma¨tto¨ma¨n kuvan, silla¨ odotusarvo on herkka¨ poikkeaville
havainnoille ja kadottaa jakauman multimodaalisuuden. Ta¨ma¨ on ta¨rkea¨ havainto
riskianalyysin kannalta, jolle on tyypillista¨, etta¨ tavanomaisten tilanteiden lisa¨ksi on
kiinnitetta¨va¨ erityista¨ huomiota harvinaisiin ja vaikutuksiltaan suuriin tapahtumiin
– eritta¨in epa¨todenna¨ko¨isen vaikutukseen.
Monessa tilanteessa onkin informatiivisempaa ma¨a¨ritella¨ riskiprofiili tai -ka¨yra¨. Ole-
tetaan, etta¨ seuraus on satunnaismuuttuja C, joka noudattaa jakaumaa f(c). Dis-
kreetissa¨ tapauksessa λi = f(ci) ja jatkuvassa tapauksessa λi =
∫
ci
f(c)dc. Riski
voidaan siis mielta¨a¨ pistepareina tai jakaumana
R = {(ci, λi) | i = 1, 2, ..., n}. (3.3)
Kritisoitaessa aiemmin yhta¨lo¨a¨ (3.2) sivuutettiin se tosiasia, etta¨ toisinaan jakauman
ka¨ytto¨ esimerkiksi pa¨a¨to¨ksenteon tukena on hankalaa ja jakauman sijasta on pakko
ka¨ytta¨a¨ jakaumaa kuvaavia tunnuslukuja, kuten yhta¨lo¨n (3.2) mukaista odotusarvoa
eli ta¨ssa¨ mielessa¨ riskin odotusarvon laskeminen jakaumasta on perusteltua.
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Jatkossa seuraus oletetaan jatkuvaksi muuttujaksi mutta vastaava menettely onnis-
tuu myo¨s diskreetille tapaukselle. On syyta¨ huomata, etta¨ jakauma f(c) ei va¨ltta¨-
ma¨tta¨ toteuta todenna¨ko¨isyystiheysfunktion ehtoja, vaikka yhta¨la¨isyys on suuri. Syy
ta¨ha¨n on, etta¨ usein kiinnostuksen kohteena on jonkin onnettomuuden aiheuttamat
seuraukset, jolloin jakauman integraali vastaa kyseisen onnettomuuden kokonais-
taajuutta, joka usein poikkeaa arvosta 1. Luonnollisesti taajuuden tilalla voidaan
tarkoituksen mukaan ka¨yta¨a¨ myo¨s todenna¨ko¨isyytta¨ mutta ta¨llo¨inkin kaikkien seu-
rausten yhteenlasku harvoin tuottaa varmaa tapahtumaa – paitsi, jos jakaumaan
sisa¨llyteta¨a¨n tapaus, etta¨ onnettomuutta ei satu.
Tiheysfunktion avulla voidaan laskea kertyma¨funktio
F (c) =
∫ c
0
f(c′)dc′, (3.4)
joka siis ilmaisee taajuuden tapahtumalle, jonka seuraus on alle tarkasteltavan ra-
jan c. Tyypillisesti ta¨sta¨ lasketaan kertyma¨funktion komplementti (complementary
cumulative distribution function) eli tapahtumataajuus, jolla yliteta¨a¨n tarkastelta-
va seuraus: F¯ (c) =
∫∞
c f(s)ds. Ta¨ta¨ ka¨yra¨a¨ nimiteta¨a¨n joissain yhteyksissa¨ myo¨s
Farmerin ka¨yra¨ksi [10]. Kuvassa 3.1 on esitetty muutama ta¨llainen ka¨yra¨.
Vaikka edella¨ on ka¨sitelty riskimitan ma¨a¨ritta¨miseen liittyvia¨ ongelmia, on syyta¨
huomauttaa, etta¨ todenna¨ko¨isyyspohjaisen riskien arvioinnin pa¨a¨tavoite ei aina ole
riskin numeerinen arvo. Sen sijaan, tavoitteena on tutkia systeemin suunnittelupe-
rusteita ja lo¨yta¨a¨ toiminnallisia heikkouksia, seka¨ optimoida resursseja, joita ka¨yte-
ta¨a¨n parantamaan systeemin rakennetta ja toimintaa.[10]
3.2 Riskianalyysin historiakatsaus
Todenna¨ko¨isyyksiin perustuva riskien arviointi kehittyi tilastotieteen soveltamisesta
teknisten ja¨rjestelmien suunnitteluun. 1900-luvun puoliva¨lissa¨ tilastotieteen ja to-
denna¨ko¨isyyslaskennan matemaattiset menetelma¨t olivat saavuttaneet hyva¨ksynna¨n
luotettavuustekniikan ja rakenteiden mekaniikan aloilla. Tuolloin pa¨a¨paino oli elekt-
roniikka-alan sotilaallisissa sovelluksissa.[11] Vaikka luotettavuustekniikka muodos-
taa ta¨rkea¨n osan todenna¨ko¨isyyspohjaisesta riskianalyysista¨, ta¨ytyy korostaa, ettei
se ole kvantitatiivista riskien arviointia, silla¨ siita¨ puuttuu vikojen seurausten ar-
vioiminen [12].
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(a) Ihmisen aiheuttamien riskien profiileja. (b) Luonnollisista tapahtumista aiheutuvien
riskien profiileja.
Kuva 3.1: Esimerkki riskika¨yrista¨. Molemmissa kuvissa on verrattu ydinvoiman ai-
heuttamia riskeja¨ muihin tapahtumiin. Kuvat la¨hteesta¨ [9].
Riskianalyysin historiaa voi ja¨ljitta¨a¨ pitka¨llekin menneisyyteen mutta ta¨ssa¨ yhtey-
dessa¨ rajoitutaan la¨hihistorian merkitta¨vimpiin tapahtumiin, jotka ovat vaikutta-
neet riskianalyysin kehitykseen ja hyva¨ksymiseen. Monet menetelma¨t yleensa¨ saa-
vat alkunsa ka¨yta¨nno¨n tarpeesta, eika¨ riskianalyysi valitettavasti ole ta¨ssa¨ poikkeus:
Vuonna 1957 Isossa-Britanniassa Windscalen ydinvoimalassa sattunut vakava tuli-
palo osoitti, ettei absoluuttista turvallisuutta voitu saavuttaa; riskeja¨ ta¨ytyi pystya¨
kvantifioimaan, mika¨ johti todenna¨ko¨isyyspohjaisen riskien arvioinnin aloittamiseen
[12]. Toinen riskianalyysia vauhdittava tapahtuma sattui USA:ssa kymmennen vuot-
ta myo¨hemmin, kun NASA:n Apollo-ohjelman testissa¨ sattunut tulipalo johti kol-
men astronautin kuolemaan. Vaikka todenna¨ko¨isyyksiin perustuva riskianalyysi on
saanut vauhtia mainituista onnettomuuksista, modernin PRA:n katsotaan alkaneen
vuonna 1975 sen ensimma¨isella¨ kattavalla sovelluksella – Reactor Safety Study -tut-
kimuksella.[11, 12, 13]
Reactor Safety Study [9] (tunnetaan myo¨s nimella¨ Wash-1400) oli ensimma¨inen kat-
tava raportti, jossa arvioitiin ydinvoimalaitoksen onnettomuustodenna¨ko¨isyyksia¨ ja
-seurauksia. Vaikka kyseista¨ raporttia pideta¨a¨n nykya¨a¨n PRA:n virstanpylva¨a¨na¨,
na¨in ei ollut sen valmistuessa. Tutkimus sai osakseen paljon julkisuutta seka¨ hy-
STUK-TR 9
LUKU 3. TODENNA¨KO¨ISYYSPOHJAINEN RISKIANALYYSI 16
vin kriittisen vastaanoton ja lopulta tammikuussa 1979 tutkimuksen julkaisija, Yh-
dysvaltain ydinviranomainen (United States Nuclear Regulatory Commission, U.S.
NRC), pa¨a¨tti veta¨ytya¨ tulosten tukemisesta. Tosin kolme kuukautta myo¨hemmin
asenteet muuttuivat ta¨ysin. Maaliskuussa 1979 Three Mile Islandin ydinonnetto-
muudessa voimalan toisen yksiko¨n ydin suli osittain. Ja¨lkika¨teen paljastui, etta¨ on-
nettomuusketju oli ennustettu Wash-1400 -tutkimuksessa. Ta¨ma¨ antoi uuden alun
PRA-menetelmien ka¨yto¨lle.[11, 13, 14] Muita onnettomuuksia, jotka ovat osaltaan
vaikuttaneet PRA:n ka¨ytto¨o¨n, ovat olleet esimerkiksi Challenger- ja Columbia-ava-
ruussukkuloiden tuhoutumiset vuosina 1986 ja 2003, kemianteollisuuden onnetto-
muudet (mm. Seveson onnettomuus Italiassa 1976 ja vuonna 1984 Intiassa sattunut
Bhopalin katastrofi, jossa arviolta puoli miljoonaa ihmista¨ altistui tuholaismyrk-
kypa¨a¨sto¨lle aiheuttaen vain muutamassa pa¨iva¨ssa¨ noin 10000 ihmisen kuoleman
[15, 16]), seka¨ tietenkin vuonna 1986 tapahtunut Tsˇernobylin katastrofaalinen ydin-
onnettomuus.
Vuosituhannen vaihteessa ja sen ja¨lkeen, ydinvoimasovelluksissa huomiota on kiin-
nitetty etenkin riskitietoisiin ohjeisiin ja sa¨a¨nno¨sto¨ihin, joissa riskitietoa ka¨yteta¨a¨n
determinististen sa¨a¨nno¨sto¨jen lisa¨na¨ ja tukena. Nykyajan turvallisuussa¨a¨nno¨sto¨t
ovat yhdistelma¨ syvyyssuuntaisen puolustuksen suunnitteluperustaisia vaatimuksia
ta¨ydennettyna¨ riskitiedolla. Ydinvoimalaitosten sa¨a¨nno¨sto¨jen kehityksesta¨ voidaan
ottaa opiksi siina¨, etta¨ syvyyssuuntainen puolustus ei yksina¨a¨n riita¨ takaamaan tur-
vallisuutta, kuten TMI:n ydinonnettomuus osoitti. Siksi tarvitaan muita turvalli-
suuden ja riskien arviointitekniikoita, kuten PRA:ta, ta¨ydenta¨ma¨a¨n deterministisia¨
turvallisuusmenettelyja¨.[14]
Suomessa todenna¨ko¨isyyksiin pohjautuva riskianalyysi sai vauhtia akateemikko Pek-
ka Jauhon perustettua Valtion teknillisessa¨ tutkimuskeskuksessa luotettavuuden
ja riskien tutkimukseen keskittyva¨n erityisyksiko¨n. Vaikuttimena ryhma¨n perus-
tamiseen lieneva¨t olleen pa¨a¨to¨kset Suomeen rakennettavista ydinvoimalaitoksista
seka¨ Jauhon tausta vakuutusmatemaatikkona. Nykya¨a¨n PRA on vakiintunutta tek-
niikkaa, jota harjoitetaan erityisesti ydinvoimalaitosriskien hallitsemiseksi voimayh-
tio¨issa¨ ja Sa¨teilyturvakeskuksessa seka¨ Valtion teknillisessa¨ tutkimuskeskuksessa.
Prosessiteollisuus on ottanut riskiarviot ka¨ytto¨o¨n etenkin kemianteollisuudessa.1
1La¨hteena¨ keskustelu Reino Virolaisen kanssa.
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3.3 Riskianalyysin ka¨ytto¨ ja rakenne
Yleisesti riskianalyysi voidaan ka¨sitta¨a¨ prosessina, jolla ma¨a¨riteta¨a¨n, hallitaan ja
tiedotetaan erilaisten tapahtumaketjujen riskeista¨ ja turvallisuustoimien mahdolli-
sista heikkouksista. Analyysin etuina on, etta¨ se osoittaa ja¨rjestelmien heikkouksia
seka¨ tuo arviot ja laskelmat kaikkien na¨hta¨ville. Ta¨llo¨in ja¨rjestelma¨parannuksin ja
analyysin tulosten avulla on mahdollista osoittaa riskien pienentyneen ja turvalli-
suuskulttuurin olevan korkea, jolloin yleinen luottamus riskeja¨ sisa¨lta¨va¨a¨n menet-
telyyn, esimerkiksi ydinvoiman ka¨ytto¨o¨n, kasvaa. Menetelma¨n ka¨yto¨lla¨ on hyo¨tya¨
niin taloudelliselta kuin inhimilliselta¨ tai eettiselta¨ kannalta: Riskien tiedostaminen
ja niihin varautuminen pienenta¨va¨t syntyneita¨ kustannuksia ja mahdollisia muita
tappioita, esimerkiksi kuolemia tai haitallisia ympa¨risto¨pa¨a¨sto¨ja¨ (mm. kemialliset
tai radioaktiiviset pa¨a¨sto¨t). Riskianalyysia voidaan ka¨ytta¨a¨ myo¨s esimerkiksi vi-
ranomaisvalvonnassa todentamaan, etta¨ vaaditut turvallisuusma¨a¨ra¨ykset toteutu-
vat tarkasteltavassa kohteessa.
Riskianalyysi koostuu kolmesta limitta¨isesta¨ ja vuorovaikuttavasta osasta: riskien
arvioinnista, riskien hallinnasta ja riskiviestinna¨sta¨ (kts. kuvaa 3.2). Riskien ar-
viointiin kuluu karkeasti tapahtumaketjujen ma¨a¨ritys seka¨ epa¨mieluisten seurausten
suuruuden seka¨ todenna¨ko¨isyyden arviointi tai estimointi. Riskien hallinta taas kes-
kittyy arvioitujen riskien esta¨miseen tai tappioiden minimoitiin, jolloin keskityta¨a¨n
vaihtoehtojen valintaan ottaen huomioon esimerkiksi riskin suuruus, taloudelliset ja
teknologiset rajoitteet, tai poliittiset kysymykset. Riskiviestinna¨lla¨ va¨liteta¨a¨n tietoa
riskien arvionnin ja hallinnan tuloksista pa¨a¨tta¨jien, analyytikoiden ja asianomaisten
va¨lilla¨.[10]
Riskianalyysi voidaan jaotella ka¨ytettyjen menetelmien perusteella kvantitatiiviseen
ja kvalitatiiviseen analyysiin, tai na¨iden yhdistelma¨a¨n. Kvantitatiivisessa analyysis-
sa ka¨yteta¨a¨n hyva¨ksi saatavilla olevaa dataa, josta voidaan laskennallisesti estimoi-
da tarvittavat todenna¨ko¨isyydet, tapahtumien taajuudet ja seurausten aiheuttamat
kustannukset. Kyseessa¨ on siis todenna¨ko¨isyyspohjainen analyysi. Kvalitatiivisessa
analyysissa¨ todenna¨ko¨isyydet seka¨ seuraukset arvioidaan sanallisesti ja niista¨ muo-
dostetaan riskimatriisi pa¨a¨to¨ksenteon tueksi. Ta¨llainen analyysi on huomattavasti
helpompi toteuttaa kuin kvantitatiivinen, jonka toteutus on usein kallista, aikaa
vieva¨a¨ ja monimutkaista. Toisaalta, kvalitatiivinen analyysi voi olla a¨a¨rimma¨isen
subjektiivista. Kolmas vaihtoehto on ka¨ytta¨a¨ edella¨ mainittujen menetelmien yh-
distelma¨a¨, jolloin esimerkiksi pa¨a¨to¨kset ja viranomaisvaatimukset voidaan perustaa
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Kuva 3.2: Riskianalyysin perusosat. Kuva suomennettu la¨hteesta¨ [10].
yhdista¨ma¨lla¨ kvantitatiivisten riskiarvioiden, deterministististen onnettomuusana-
lyysien seka¨ enemma¨n tai va¨hemma¨n subjektiivisten asiantuntija-arvioiden tulok-
set. Ta¨llaista menettelya¨ kutsutaan riskitietoiseksi pa¨a¨to¨ksenteoksi.[10]
3.4 PRA ydinvoimasovelluksissa
Ydinvoimasovellusten PRA:ssa tunnistetaan sellaiset tapahtumayhdistelma¨t, jot-
ka johtavat vakavaan reaktorionnettomuuteen eli reaktorisyda¨men vaurioitumiseen.
PRA:lla arvioidaan jokaisen tapahtumaketjun yleisyys (todenna¨ko¨isyys tai taajuus)
ja na¨iden tapahtumien seurausvaikutukset. Tavoitteena on yhdista¨a¨ olennaiset tie-
dot laitoksen suunnittelusta, ka¨yto¨sta¨, ka¨ytto¨historiasta, laitteiden ja ihmisen toi-
menpiteiden luotettavuudesta, syda¨men vaurioitumisen fysikaalisesta kehittymisesta¨
seka¨ radioaktiivisten aineiden ka¨ytta¨ytymisesta¨ ja ympa¨risto¨vaikutuksista. Mene-
telma¨t perustuvat seka¨ loogisiin etta¨ fysikaalisiin malleihin. Loogiset mallit kuvaa-
vat vikojen vaikutusta laitosja¨rjestelmissa¨ ja tapahtumayhdistelmia¨, jotka voivat
johtaa syda¨nvaurioon. Fysikaalisilla malleilla puolestaan kuvataan onnettomuuden
etenemista¨ seka¨ onnettomuuden seurauksia. PRA:n menestyksellinen soveltaminen
edellytta¨a¨, etta¨ ka¨ytetta¨vissa¨ oleva malli on laadukas ja etta¨ se kuvaa koko lai-
toksen kattavasti. Riskianalyysien rajoitukset ja luontaiset epa¨varmuustekija¨t tulee
huomioida sovellettaessa tuloksia riskitietoiseen pa¨a¨to¨ksentekoon.[3]
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Fysikaaliset mallit sisa¨lta¨va¨t erityisesti tiedollista epa¨varmuutta liittyen mm. syda¨n-
vaurion kehittymiseen ja sulan syda¨men ka¨ytta¨ytymiseen. Epa¨varmuuksia on myo¨s
fissiotuotteiden kulkeutumisessa reaktoripaineastiasta suojarakennukseen seka¨ suo-
jarakennuksen tiiveytta¨ uhkaavissa a¨killisissa¨ ilmio¨issa¨. Ta¨sta¨ syysta¨ radioaktiivisten
pa¨a¨sto¨jen seurausten arviointiin liittyy huomattavia epa¨varmuuksia, mihin vaikutta-
vat myo¨s ulkoiset satunnaistekija¨t kuten tuulen suunta ja voimakkuus, sade tai eva-
kuointitoimien tehokkuus. Erilaisiin ulkoisiin alkutapahtumiin ja vaaroihin liittyvien
onnettomuustodenna¨ko¨isyyksien epa¨varmuustekija¨t ovat myo¨s suuria. Esimerkiksi
maanja¨ristysten, tulvien ja lentokoneto¨rma¨ysten analyysi tarvitsee lisa¨tutkimusta
tiedollisen epa¨varmuuden selvitta¨miseksi. Lisa¨ksi organisaatiota ja sen toimivuutta
arvioidaan PRA:ssa pa¨a¨asiassa vain ihmisen toimintoihin liittyvien virheiden na¨ko¨-
kulmasta, jolloin organisaation toimintakyvyn mittausta turvallisuuden kannalta on
arvioitava muilla menetelmilla¨.[3]
3.4.1 PRA:n eri tasot ja niiden viranomaisvaatimukset
Ydinvoimasovelluksissa PRA jaetaan kolmeen tasoon seurausten mukaan. Tasolla
1 ma¨a¨riteta¨a¨n reaktorisyda¨men vaurioitumiseen johtavat onnettomuusketjut alku-
tapahtumasta la¨htien ja arvioidaan niiden todenna¨ko¨isyydet. Analyysin lopputu-
loksena saadaan myo¨s tietoa turvaja¨rjestelyiden suorituskyvysta¨ ja tehokkuudesta.
PRA:n tasolla 2 tutkitaan vakavia onnettomuuksia arvioimalla suojarakennukses-
ta vuotavien radioaktiivisten aineiden pa¨a¨sto¨n ma¨a¨ra¨a¨, todenna¨ko¨isyytta¨ ja ajoit-
tumista. Taso 2 eroaa tasosta 1 myo¨s mallinnus- ja laskentarutiinien osalta. Kol-
mannella, ja viimeisella¨, tasolla arvioidaan radioaktiivisen pa¨a¨sto¨n kulkeutumis-
ta voimalaitoksen ulkopuolella ja siita¨ aiheutuvaa riskia¨ ihmisille, ympa¨risto¨lle ja
omaisuudelle.[17, 18]
Eri tasot voidaan edelleen jakaa omiin osiinsa erilaisten alkutapahtumien ja voima-
laitoksen toimintatilan mukaan. PRA:lla on siis useita tavoitteita, jotka osaltaan
ma¨a¨ra¨ytyva¨t sen tason, toimintatilan ja tarkasteltavan alkutapahtuman mukaan.
Ta¨ta¨ jakoa eri osiin ja tasoihin on havainnollistettu kuvassa 3.3.
Suomessa PRA:n ka¨ytto¨ on lainsa¨a¨da¨nno¨llinen edellytys ydinvoimaloiden suunnitte-
luvaiheesta la¨htien. Voimayhtio¨illa¨ on velvollisuus pita¨a¨ PRA-mallinsa ajantasaise-
na koko voimalaitoksen elinkaaren ajan. Laitoskohtaiset suunnitteluvaiheen PRA:t
tasoilta 1 ja 2 ovat vaatimuksena rakennusluvan saamiselle ja ta¨ydellisten versioi-
den tulee olla valmiit ka¨ytto¨luvan saamiseksi. Voimalaitosten PRA:t tarkastetaan
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Kuva 3.3: Todenna¨ko¨isyyspohjaisen riskianalyysin tavoitteet ja ulottuvuudet. Kuva
suomennettu la¨hteesta¨ [19].
ja hyva¨ksyta¨a¨n Sa¨teilyturvakeskuksessa. Voimayhtio¨iden on arvioitava sisa¨isten al-
kutapahtumien, ulkoisen sa¨hko¨verkon menetyksen, tulipalojen, tulvien, poikkeuk-
sellisten sa¨a¨olosuhteiden ja maanja¨ristysten vaikutus laitoksen turvallisuuteen seka¨
ta¨yden tehon vaiheessa etta¨ alhaisella teholla ja seisokin aikana. Jokaisessa lupaha-
kemusvaiheessa PRA:n avulla on osoitettava, etta¨ seuraavat vaatimukset toteutuvat
[18]:
• Syda¨nvauriotaajuuden odotusarvo on alle 10−5 / vuosi.
• Suuren pa¨a¨sto¨n (yli 100 TBq Cesium-137 -isotooppia) taajuus on odotusar-
voltaan alle 5× 10−7 / vuosi.
Vaatimuksista ensimma¨inen koskee tasoa 1, jolla seurauksen mittana on syda¨nvaurion
syntyminen. Ta¨llo¨in riskin mitta on syda¨nvaurion taajuus tai todenna¨ko¨isyys. Toi-
nen viranomaisvaatimus koskee tasoa 2, jolla seurauksen suuruus mitataan pa¨a¨sto¨n
osuutena ympa¨risto¨o¨n. Se on siis jatkuva muuttuja va¨lilla¨ [0,1] ja riski ilmoitetaan
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usein riskiprofiilin avulla eli pa¨a¨sto¨n osuuden ja sen taajuuden avulla (vertaa kuviin
3.1). Tason 3 PRA:ta ei voimayhtio¨ilta¨ edellyteta¨.
3.4.2 Ydinvoimalaitoksen onnettomuusriski
Ydinvoimalaitoksen onnettomuusriskia¨ mitataan ydinpolttoaineen vakavaan vaurioi-
tumiseen johtavan onnettomuuden todenna¨ko¨isyydella¨ vuotta kohti eli syda¨nvaurio-
taajuudella. Kuvassa 3.4 on esitetty PRA-malleilla laskettu syda¨nvauriotaajuuden
kehitys Loviisan ja Olkiluodon laitoksissa. Tavoitteena on, etta¨ ydinvoimalaitosta
ka¨yteta¨a¨n ja ylla¨pideta¨a¨n niin, etta¨ onnettomuusriski pienee tai pysyy ennallaan.
On syyta¨ muistaa, etta¨ tuloksiin vaikuttavat seka¨ voimalaitoksen etta¨ laskentamal-
lin kehittyminen. Vaaratekijo¨iden poistamiseksi tehdyt laitoksen tai toimintatapojen
muutokset pienenta¨va¨t syda¨nvauriotaajuutta. Kasvu voi johtua mallin laajentami-
sesta uusiin tapahtumaryhmiin tai uusien vaaratekijo¨iden tunnistamisesta. Lisa¨ksi
PRA-mallin ja sen parametrien tarkentaminen voi johtaa riskiarvioiden muutoksiin
kumpaankin suuntaan.[6]
Kuvassa 3.4(a) on esitetty Loviisan yhden laitosyksiko¨n laskennallinen syda¨nvau-
riotaajuus, joka on koko ajan pienentynyt. Riskianalyysin laajennusten yhteydessa¨
havaittuja uusia riskitekijo¨ita¨ onkin poistettu tehokkaasti. Vuoden 2003 syda¨nvau-
riotaajuuden kasvu johtui analyysin laajentamisesta kattamaan poikkeuksellisen an-
karat sa¨a¨olosuhteet ja merella¨ tapahtuvat o¨ljyonnettomuudet polttoaineenvaihtosei-
sokin aikana. Seuraavana vuonna riski pieneni mm. tarkemman analyysin tulokse-
na. Vuonna 2007 Loviisassa valmistui uusi merivesilinja, jonka avulla sammutetun
laitoksen ja¨a¨hdytykseen tarvittava merivesi voidaan ottaa vaihtoehtoisesti poistoka-
navasta. Ta¨ma¨ pienensi riskia¨ tilanteissa, joissa leva¨, suppoja¨a¨ tai o¨ljypa¨a¨sto¨ vaa-
rantavat meriveden saannin tavanomaista reittia¨. Loviisan laitoksilla ta¨rkeimma¨t
onnettomuusriskin aiheuttajat ovat seisokin aikaiset sisa¨iset tapahtumat (mm. ras-
kaan taakan pudotus ja reaktorin sa¨a¨to¨o¨n ka¨ytetta¨va¨n boorin a¨killisen laimentumi-
sen aiheuttama tehopiikki), tulipalot, korkea meriveden pinta tehoka¨yto¨n aikana ja
o¨ljyonnettomuus polttoaineenvaihtoseisokin aikana.[6]
Olkiluodon voimalaitoksissa laskennallinen syda¨nvauriotaajuus (kuva 3.4(b)) on kas-
vanut vuosina 1998-2001 johtuen PRA-mallin laajennuksista uusiin tapahtumaryh-
miin. Ta¨ma¨n ja¨lkeen onnettomuusriski on pienentynyt lieva¨sti laitoksella toteutettu-
jen pienehko¨jen muutosto¨iden ansiosta. Ta¨rkeimma¨t onnettomuusriskin aiheuttajat
ovat tehoka¨yto¨n aikaiset sisa¨iset tapahtumat (ka¨ytto¨ha¨irio¨o¨n johtavat laiteviat ja
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putkimurtumat) seka¨ Suomessa mahdollisiksi arvioitujen maanja¨ristysten seurauk-
sena esiintyva¨t releiden toimintaha¨irio¨t.[6]
Kuten kuvasta 3.4 havaitaan, uusi viranomaisvaatimus syda¨nvauriotaajuuden yla¨ra-
jalle (10−5/vuosi) on melko tiukka, silla¨ kummankaan paikkakunnan voimalaitokset
eiva¨t ta¨ta¨ ehtoa toteuta. Vaatimus tosin koskee uusia voimalaitoksia ja Olkiluoto 3:n
tulee toteuttaa ta¨ma¨ ehto. Lisa¨ksi, nykyisella¨ tekniikalla ei ole erityisen vaikea pa¨a¨sta¨
mainittuun tason 1 vaatimukseen mutta tason 2 vaatimus on jo eritta¨in tiukka ja
vaatii todella hyva¨a¨ suunnittelua ja laadunvalvontaa2.
2La¨hteena¨ keskustelu Reino Virolaisen kanssa.
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Sää (tehoajo)
Palo (tehoajo)
Seisminen
Tulva (seisokki)
Tulva (tehoajo)
Sisäiset (seisokki)
Sisäiset (tehoajo)
(a) Loviisan laitosyksiko¨iden syda¨nvauriotaajuuden kehittyminen.
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Seisokki
Palot
Tulvat
Sisäiset
(b) Olkiluodon laitosyksiko¨iden syda¨nvauriotaajuuden kehittyminen.
Kuva 3.4: Laskennallisesti ma¨a¨ritetty syda¨nvauriotaajuuden muuttuminen eri lai-
tosyksiko¨ille. Ajoittainen kasvu voi johtua esim. uusien vaaratekijo¨iden tunnistami-
sesta ja mallintamisesta. Laitosmuutoksilla saadaan parannettua turvallisuutta ja
pienennettya¨ onnettomuusriskia¨. Huomaa, etta¨ kuvissa on eri asteikot.
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Luku 4
PRA:n laskentamenetelma¨t
Harvinaisten tapahtumien todenna¨ko¨isyyksien arviointi voidaan joskus toteuttaa
pilkkomalla tapahtumaketju osiin, joiden todenna¨ko¨isyydet tiedeta¨a¨n. Yksinkertai-
nen esimerkki ta¨sta¨ on kruunan saaminen pera¨kka¨in jokaisella heitolla viidenkymme-
nen heiton sarjassa. Kokemuksesta tiedeta¨a¨n, etta¨ reilulle kolikolle todenna¨ko¨isyys
saada kruuna yhdella¨ heitolla on 0.5, jolloin viidenkymmenen heiton sarjalle to-
denna¨ko¨isyys on 0.550. Ta¨lle hyvin harvinaiselle tapahtumalle voitiin siis laskea to-
denna¨ko¨isyys, vaikka tapahtumaa tuskin koskaan on havaittu. Ta¨ha¨n ideaan pe-
rustuvat ta¨ssa¨ luvussa esitelta¨va¨t vika- ja tapahtumapuu-tekniikat, jolloin hyvin
harvinaisten tapahtumien todenna¨ko¨isyyksia¨ voidaan arvioida la¨htema¨lla¨ liikkeelle
todenna¨ko¨isemmista¨ tapahtumista.[9]
Seuraavassa tarkastellaan erityisesti PRA:n tasoa 1, jolloin kiinnostuksen kohtee-
na on onnettomuusketjujen taajuuksien arviointi eli ta¨ssa¨ sovelluksessa syda¨nvau-
riotaajuus. Esitetty riskien arviointimenettely sopii etenkin teknisten ja¨rjestelmien
analysointiin, jolloin tutkittavan ja¨rjestelma¨n looginen rakenne on tiedossa ja sita¨
voi pita¨a¨ tapahtumien ajan staattisena ja¨rjestelma¨na¨.
4.1 Ja¨rjestelma¨n rakennefunktio
Mallinnetaan teknisen ja¨rjestelma¨n, esimerkiksi ydinvoimalan, turvallisuustoiminto-
ja rakennefunktion g avulla. Turvallisuustoimilla esteta¨a¨n jonkin alkutapahtuman
IEk kehittyminen onnettomuudeksi. Moninkertaisten turvallisuusja¨rjestelmien toi-
24
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minta on riippuvainen useista erilaisista laitteista ja komponenteista, joilla on eri-
laisia toimintaa kuvaavia parametreja kuten luotettavuus, ka¨ytetta¨vyys tai tieto
siita¨, etta¨ laite on epa¨kunnossa. Merkita¨a¨n koko ja¨rjestelma¨n sisa¨lta¨mia¨ parametre-
ja Q:lla. Rakennefunktion avulla voidaan ma¨a¨ritta¨a¨ onnettomuuden, ta¨ssa¨ tapauk-
sessa syda¨nvaurion, taajuus: λ = g(IE, Q). Kuvassa 4.1 on esitetty kaavio mainitusta
menettelysta¨.
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Kuva 4.1: Kaaviokuva ja¨rjestelma¨a¨n vaikuttavista tekijo¨ista¨ ja rakennefunktion yh-
teydesta¨ syda¨nvauriotaajuuteen λ.
Ja¨rjestelma¨n toimintaa voidaan kuvata graafisesti tapahtuma- ja vikapuiden avulla
ja rakennefunktio voidaan muodostaa na¨ista¨ Boolen algebran avulla.
4.2 Tapahtumapuut
Tapahtumapuu on tapahtumaketjujen graafinen esitys ja sen avulla voidaan arvioi-
da alkutapahtuman aiheuttamia seurauksia. Tapahtumapuu alkaa alkutapahtumas-
ta (yksitta¨inen tapahtuma, joka ilman onnistuneita turvallisuustoimenpiteita¨ johtaa
epa¨toivottuihin seurauksiin), jonka etenemista¨ esta¨va¨t turvallisuustoimet mallinne-
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taan tapahtumapuuhun haarautumiskohtina, yleensa¨ aika- tai riippuvuusja¨rjestyk-
sessa¨. Haarautumistodenna¨ko¨isyydet eli turvallisuusja¨rjestelma¨n toiminnan tai toi-
mimattomuuden todenna¨ko¨isyydet voidaan arvioida esimerkiksi vikapuuanalyysin
avulla.[20] Esimerkki tapahtumapuusta on esitetty kuvassa 4.2, joka havainnollistaa
myo¨s, kuinka tapahtuma- ja vikapuut voivat liittya¨ toisiinsa.
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Kuva 4.2: Tapahtumapuun ja vikapuun va¨linen yhteys.
Kuhunkin tapahtumapuun haarautumiskohtaan j liittyva¨ todenna¨ko¨isyys, eli ky-
seisen toiminnon onnistumisen tai epa¨onnistumisen todenna¨ko¨isyys, on ehdollinen
sen hetkiselle historialle Hj , johon kuuluu esimerkiksi alkutapahtuma ja mahdollises-
ti aiempien turvallisuustoimintojen epa¨onnistuminen. Haarautumiskohdan ja¨lkeinen
todenna¨ko¨isyys voidaan laskea ehdollisen todenna¨ko¨isyyden avulla: P (Xj ∩ Hj) =
P (Xj |Hj)P (Hj), missa¨ Xj :lla¨ merkita¨a¨n haarautumiskohdassa olevan tapahtuman,
esimerkiksi turvallisuustoiminnon, epa¨onnistumista Fj tai sen kompementtitapaus-
ta eli onnistumista Sj . Lopullinen, seuraukseen ci johtava todenna¨ko¨isyys saadaan
pera¨kka¨isten haarautumiskohtien todenna¨ko¨isyyksien tulona:
P (ci|IE) =
∏
j∈bi
P (Xj |Hj), (4.1)
missa¨ bi:lla¨ merkita¨a¨n alkutapahtumasta IE seuraukseen ci ulottuvaa tapahtuma-
puun haaraa, joita on n kappaletta. Seuraus ci on siis diskreetti muuttuja tai jatkuva
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muuttuja, joka on jaettu luokkiin. Kunkin haaran bi seuraus ci toteutuu taajuudella:
λ(ci|IE) = λIEP (ci|IE), (4.2)
missa¨ λIE on alkutapahtuman IE taajuus. Tarkasteltaessa useita alkutapahtumia
IEk kokonaistaajuus lasketaan yhdista¨ma¨lla¨ eri tapahtumapuut:
λi = λ(ci) =
∑
k
λIEkP (ci|IEk) (4.3)
Na¨in kaikkiin alkutapahtumiin liittyva¨ riski on saatu laskettua pistepareina
R = {(ci, λi) | i = 1, 2, ..., n}.
Pienissa¨ ja¨rjestelmissa¨ tapahtumapuu voidaan ratkaista arvioimalla tai ma¨a¨ritta¨-
ma¨lla¨ kunkin haarautumiskohdan todenna¨ko¨isyydet ja laskemalla koko haaran to-
denna¨ko¨isyys na¨iden tulona. Laajoissa ja¨rjestelmissa¨ tapahtumapuut ovat eritta¨in
suuria, jolloin laskettavien haarojen lukuma¨a¨ra¨ on hyvin suuri. Lisa¨ksi turvallisuus-
toiminnoilla voi ta¨llo¨in olla voimakkaita riippuvuussuhteita, esimerkiksi eri ja¨rjestel-
mien laitteet voivat vikaantua jostain yhteisesta¨ syysta¨, jolloin yhta¨lo¨n (4.1) ka¨ytto¨
ei ka¨yta¨nno¨ssa¨ onnistu. Ta¨llo¨in tapahtumapuu ratkaistaan yhdista¨ma¨lla¨ kunkin haa-
ran sisa¨lta¨mien vikaantumiskohtien Fj vikapuut JA-portilla yhdeksi suureksi vi-
kapuuksi. Eri alkutapahtumiin liittyva¨t tapahtumapuut yhdisteta¨a¨n TAI-porteilla
isommaksi kokonaisuudeksi ja na¨in muodostettu puu ratkaistaan Boolen algebraan
erikoistuneilla algoritmeilla. Haarautumiskohtien onnistumiset huomioidaan poista-
malla vikapuun ratkaisusta loogiset mahdottomuudet. Lisa¨ksi jos useampi haara
halutaan liitta¨a¨ toisiinsa (esimerkiksi useat haarat johtavat samaan seuraukseen),
na¨iden haarojen ratkaisut yhdisteta¨a¨n ja minimoidaan. Havainnollistava esimerkki
ta¨sta¨ on esitetty kuvassa 4.3. Vikapuita ja niiden ratkaisemista ka¨sitella¨a¨n seuraa-
vassa kappaleessa.
Tapahtumapuiden avulla voidaan arvioida tapahtumaketjuihin liittyvia¨ riskeja¨ mut-
ta ta¨ssa¨ yhteydessa¨ riskin toinen kvantitatiivinen osa eli seuraus ja¨i varsin va¨ha¨lle
huomiolle. Vaikka todellisuudessa kuhunkin haaraan liittyva¨n seurauksen arviointi
voi olla hankala prosessi, ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ sen arviointiin ei syvennyta¨, silla¨ keskitty-
miskohteena on pa¨a¨asiassa tason 1 PRA, jossa seuraus ilmaistaan suoraviivaises-
ti syda¨nvauriona. Tasolla 2 arvioidaan myo¨s seurauksia mutta ta¨lla¨kin tasolla ris-
kika¨yra¨a¨ (katso luku 3.1 ja kuva 3.1) varten lasketaan eri pa¨a¨sto¨ryhmia¨, joita on
noin 20 [17].
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Kuva 4.3: Havainnollistus tapahtumapuun ratkaisemisesta ottaen huomioon loogi-
set mahdottomuudet. Turvallisuustoiminto 1 epa¨onnistuu tapahtuman F1 tai Z sat-
tuessa, turvallisuustoiminto 2 vastaavasti. Z voi edustaa esimerkiksi vikaantumista
yhteisesta¨ syysta¨ tai yhteista¨ tukija¨rjestelma¨a¨. Haarasta b2 on poistettu tapahtu-
ma Z, silla¨ se on looginen mahdottomuus: haara sisa¨lta¨a¨ turvallisuustoiminnon 1
onnistumisen, mika¨ edellytta¨a¨, etta¨ tapahtumaa Z ei tapahdu. Vastaavasta syysta¨
Z on poistettu haarasta b3. Mika¨li seurauksia halutaan yhdista¨a¨ esimerkiksi koko-
naisriskin arvioimiseksi, vastaavien haarojen ratkaisut yhdisteta¨a¨n ja minimoidaan.
Yhdistetta¨essa¨ haarat b2, b3 ja b4 ratkaisu olisi IE ∩ (F1 ∪ F2 ∪ Z) eli tapahtuma
F1 ∩ F2 poistettaisiin. Ta¨ma¨n ja¨lkeen voidaan arvioida na¨iden haarojen sisa¨lta¨ma¨
kokonaisriski.
4.3 Vikapuut
Vikapuu on ja¨rjestelma¨n (esimerkiksi jokin turvallisuusja¨rjestelma¨) vikatilan loo-
ginen malli, Boolen algebran graafinen esitys, jossa ja¨rjestelma¨n vikatila esiteta¨a¨n
komponenttien vikatilojen loogisena funktiona eli ja¨rjestelma¨n rakennefunktiona.[20]
Vikapuun rakentaminen aloitetaan hankkimalla, tai laatimalla, ja¨rjestelma¨n toi-
mintaa kuvaavat aineistot ja PI-kaaviot. Seuraavaksi on ma¨a¨ritelta¨va¨ ja¨rjestelma¨n
tehta¨va¨ ja epa¨onnistumiskriteeri, jonka ja¨lkeen voidaan aloittaa varsinaisen vika-
puun rakentaminen pa¨a¨ttelema¨lla¨, miten ja miksi ja¨rjestelma¨n toiminta voi epa¨-
onnistua. Ja¨rjestelma¨n vikaa edustavaa ylinta¨ vikapuun ulostuloa kutsutaan huip-
putapahtumaksi, josta edeta¨a¨n ja¨rjestelma¨llisesti kohti huipputapahtumaan johta-
via syita¨ eli pa¨a¨tella¨a¨n, mitka¨ yksitta¨iset tapahtumat voivat aiheuttaa tutkittavan
ja¨rjestelma¨n vikaantumisen. Tapahtumat liiteta¨a¨n toisiinsa loogisin portein, joil-
la on yhteys Boolen algebraan. Vikapuun rakentamista jatketaan niin monta tasoa
alaspa¨in kuin tarvitaan halutun tarkkuuden saavuttamiseksi. Vikapuu loppuu perus-
tapahtumatasolle, jossa erilaiset tapahtumat on esitetty puun lehtina¨. Kuvassa 4.4
on esitetty yleisimma¨t vikapuun portit ja niiden yhteydet Boolen algebraan.[20, 21]
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Kuva 4.4: Vikapuuanalyysissa¨ yleisimmin ka¨ytetyt portit ja niiden yhteydet Boolen
algebraan.
Yleensa¨ vikapuu laaditaan ensin komponenttitasolle siten, etta¨ kutakin komponent-
tia vastaa yksi perustapahtuma. Yksitta¨isella¨ komponentilla voi kuitenkin olla usei-
ta vikaantumistapoja ja useita epa¨ka¨ytetta¨vyyden syita¨, esimerkiksi kriittiset laite-
viat, jotka esta¨va¨t heti laitteen toiminnan; viat, jotka eiva¨t va¨litto¨ma¨sti esta¨ lait-
teen toimintaa mutta vaativat korjausta; tai ma¨a¨ra¨aikaistoimenpiteiden aiheuttama
epa¨ka¨ytetta¨vyys. Na¨ille ma¨a¨ritella¨a¨n silloin erilliset perustapahtumat ja komponent-
ti korvataan TAI-portilla, jonka sisa¨a¨nmenoina ovat mainitut erilliset perustapah-
tumat. Myo¨s yhteisvikojen mallinnus voidaan sisa¨llytta¨a¨ vikapuuanalyysin mallin-
tamalla ne omina lehtina¨a¨n.[20] Lopputuloksena voidaan saada esimerkiksi kuvan
4.5(b) mukainen vikapuu.
Vikapuu ratkaistaan approksimoimalla vikapuun (eli tutkittavan ja¨rjestelma¨n) ra-
kennefunktiota minimikatkosjoukkojen yhdisteena¨ (kvalitatiivinen ratkaiseminen),
jonka ja¨lkeen huipputapahtuman todenna¨ko¨isyys voidaan laskea (kvantitatiivinen
ratkaiseminen). Katkosjoukko on sellaisten perustapahtumien yhdistelma¨, joiden
seurauksena ja¨rjestelma¨ ei toimi. Minimikatkosjoukko on minimaalinen katkosjouk-
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Kuva 4.5: Esimerkki osaja¨rjestelma¨n lohkokaaviosta ja sita¨ vastaavasta vikapuusta.
Minimikatkosjoukot ovat E1 ∩ E2 ∩ E3 seka¨ E1 ∩ E2 ∩ E4.
ko eli jos yksikin minimikatkosjoukon komponenteista toimii, niin kyseinen minimi-
katkosjoukko ei aiheuta huipputapahtumaa. Perustapahtumat yhdisteta¨a¨n Boolen
algebran avulla ja lopputuloksena saadaan huipputapahtuma T perustapahtumien
E1, ...,En funktiona (rakennefunktion approksimaatio)
T = T(E1, ...,En) ≈
k⋃
i=1
Mi, (4.4)
missa¨ k on minimikatkosjoukkojen lukuma¨a¨ra¨ ja jokainen termi Mi on leikkaus jois-
takin perustapahtumista
Mi =
⋂
j∈ei
Ej , (4.5)
ei on niiden perustapahtumien joukko, jotka kuuluvat minimikatkosjoukkoon Mi.
Suurissa ja¨rjestelmissa¨ minimikatkosjoukkojen laskenta voidaan joutua katkaise-
maan, jolloin sa¨ilyteta¨a¨n vain tiettya¨, valittua kertalukua lyhyemma¨t minimikat-
kosjoukot [20]. Katkaisuehtona voi ka¨ytta¨a¨ myo¨s todenna¨ko¨isyysrajaa, jolloin mini-
mikatkosjoukkojen laskenta katkaistaan, kun katkaisurajaa todenna¨ko¨isemma¨t mi-
nimikatkosjoukot on laskettu. Minimikatkosjoukkojen laskenta Boolen algebralla
on laskennallisesti hyvin raskas operaatio. Ta¨ha¨n soveltuvia ohjelmia ovat mm.
Sa¨teilyturvakeskuksessa kehitetty FinPSA ja Ruotsissa kehitetty RiskSpectrum.
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Huipputapahtuman todenna¨ko¨isyys P (T) on yleisesti
P (T) ≈ S1 − S2 + S3 − ...+ (−1)k−1Sk, missa¨ (4.6)
S1 = P (M1) + P (M2) + ...+ P (Mk), (4.7)
S2 = P (M1 ∩M2) + ...+ P (Mk−1 ∩Mk), (4.8)
...
Sk = P (M1 ∩M2 ∩ ... ∩Mk). (4.9)
Useimmiten P (T) ≈ S1 on riitta¨va¨n tarkka arvo, jolloin tehta¨va¨ palautuu mini-
mikatkosjoukkojen todenna¨ko¨isyyksien ma¨a¨ritta¨miseen. Kun perustapahtumat ovat
toisistaan riippumattomia, yhta¨lo¨n (4.5) minimikatkosjoukon todenna¨ko¨isyys voi-
daan ilmaista perustapahtumien todenna¨ko¨isyyksien (esim. komponentin vikaantu-
misen todenna¨ko¨isyys) tulona
P (Mi) =
∏
j∈ei
P (Ej). (4.10)
Perustapahtumat tulee ma¨a¨ritella¨ toisistaan riippumattomiksi; eri syyt aiheutta-
vat eri perustapahtumat.[20] Jos esimerkiksi kuvan 4.5 tapauksessa P (E1) = 0.1,
P (E2) = 0.2, P (E3) = 0.15 ja P (E4) = 0.3, saadaan S1 = 0.003 + 0.006 = 9× 10−3
ja S2 = 0.003× 0.006 = 1.8× 10−5, jolloin P (T) = 8.982× 10−3. Approksimaation
P (T) ≈ S1 lisa¨ksi P (T):lle pa¨tee tarkempi yla¨raja:
P (T) ≤ 1−
k∏
i=1
(
1− P (Mi)
) ≤ S1. (4.11)
Kuvan 4.5 esimerkin tapauksessa saadaan P (T) = 8.982× 10−3.
Vikapuuanalyysin tuloksena saadaan huipputapahtuman todenna¨ko¨isyys ja lisa¨ksi
tietoa ja¨rjestelma¨n rakenteesta seka¨ sen heikkouksista minimikatkosjoukkojen avul-
la. Minimikatkosjoukoilla voidaan myo¨s tarkastella syvyyssuuntaisen puolustuksen
toteutumista turvallisuuden kannalta [21]. Mita¨ lyhyempi minimikatkosjoukko on,
sita¨ luotettavampia sen sisa¨lta¨mien komponenttien tulee olla. Vikapuuanalyysin
avulla voidaan kuitenkin arvioida vain tutkittavan ja¨rjestelma¨n luotettavuutta, ei
huipputapahtuman aiheuttamia seurauksia.
Ja¨rjestelma¨n rakennefunktion ja erilaisiin seurauksiin johtavien tapahtumaketjujen
todenna¨ko¨isyyksien arviointi onnistuu kuvatulla tapahtuma- ja vikapuuanalyysilla¨.
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Ta¨ma¨ kuitenkin vaatii arviot alkutapahtumataajuuksille ja perustapahtumien to-
denna¨ko¨isyyksille, mika¨ tarkoittaa, etta¨ on tutkittava komponenttien toimintaa ja
vikaantumista luotettavuustekniikan avulla.
4.4 Vikaantumisen ja korjaamisen mallinnus
Yksi keskeisimmista¨ ka¨ytto¨varmuuden mitoista on luotettavuus, joka ma¨a¨ritella¨a¨n
todenna¨ko¨isyytena¨, etta¨ laite suorittaa sille asetetut vaatimukset tietyn aikaa ma¨a¨-
ra¨ttyjen olosuhteiden vallitessa. Ka¨site on erityisen keskeinen tilanteissa, joissa lai-
tetta ei voida korjata.
Tutkitaan aluksi kertaluonteista tapahtumaa, jossa la¨hto¨tilasta siirryta¨a¨n kertaluon-
teisesti toiseen tilaan. Na¨ma¨ kaksi tilaa ovat ”kunnossa” seka¨ ”epa¨kunnossa” ja
kiinnostuksen kohteesta riippuu kumpi valitaan la¨hto¨tilaksi. Jos la¨hto¨tilaksi vali-
taan ”kunnossa” tutkitaan vikaantumista, kun taas pa¨invastaisessa tilanteessa tar-
kastelun kohteena on korjaus. Olkoon la¨hto¨tilassa kulutettu aika jatkuva satunnais-
muuttuja T , jonka tiheysfunktio on f(t). Kertyma¨funktio F (t) kuvaa silloin to-
denna¨ko¨isyytta¨, etta¨ la¨hto¨tilasta siirryta¨a¨n (eli komponentti vikaantuu tai vastaa-
vasti korjataan) ajanjakson [0, t] aikana: F (t) = P (T ≤ t).
Kertyma¨funktion oikeanpuoleisella ha¨nta¨funktiolla F¯ (t) = 1 − F (t) = P (T > t)
on etenkin vikaantumista tarkasteltaessa hyvin ta¨rkea¨ tulkinta: F¯ (t) kuvaa laitteen
luotettavuutta eli todenna¨ko¨isyytta¨, etta¨ laite ei vikaannu va¨lilla¨ [0, t]. Ta¨llo¨in mer-
kita¨a¨n r(t) = P (T > t)1. Kertyma¨funktiolle asetettavat matemaattiset vaatimukset
F (0) = 0 ja lim
t→∞F (t) = 1 on luontevaa hyva¨ksya¨ myo¨s luotettavuuden kannal-
ta: Ensimma¨inen tarkoittaa, etta¨ laite on ta¨ysin toimintakuntoinen alkuhetkella¨ ja
toinen, etta¨ kaikki laitteet vikaantuvat a¨a¨rellisessa¨ ajassa.[20] Vikaantumisajan to-
denna¨ko¨isyystiheysfunktio on F (t):n derivaatta: f(t) = dF (t)/dt = −dF¯ (t)/dt.
Merkita¨a¨n funktiolla λ(t) siirtymisintensiteettia¨ la¨hto¨tilasta lopputilaan. Ta¨llo¨in
λ(t)dt on ehdollinen todenna¨ko¨isyys, etta¨ siirryta¨a¨n tilasta toiseen hetkella¨ (t, t+dt]:
1Tyypillisesti luotettavuus merkita¨a¨n isolla R:lla¨ mutta ta¨ssa¨ yhteydessa¨ ta¨sta¨ ka¨yta¨nno¨sta¨ poi-
ketaan, silla¨ R on haluttu varata yksinomaan riskin symboliksi.
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λ(t)dt = P (t < T ≤ t+ dt|T > t) = P (t < T ≤ t+ dt)
P (T > t)
(4.12)
=
F¯ (t)− F¯ (t+ dt)
F¯ (t)
= −dF¯ (t)
F¯ (t)
. (4.13)
Ta¨sta¨ differentiaaliyhta¨lo¨sta¨, olettaen F¯ (0) = 1, saadaan
F¯ (t) = e−Λ(t), missa¨ Λ(t) =
∫ t
0
λ(s)ds. (4.14)
Tuloksesta seuraa, etta¨ f(t) = λ(t)e−Λ(t) = λ(t)F¯ (t). Havaitaan, etta¨ mika¨ tahan-
sa esitellyista¨ funktioista, f(t), F (t), F¯ (t), λ(t) tai Λ(t), ma¨a¨rittelee ja¨ljelle ja¨a¨va¨t
funktiot.
Laitteen vikaantumista tarkasteltaessa satunnaismuuttujaa T kutsutaan vikaantu-
misajaksi (tai elinia¨ksi) ja tavanomaisesti mielenkiinto kohdistuu vikaantumisajan
odotusarvoon tf eli keskima¨a¨ra¨iseen vikaantumisaikaan (Mean Time To Failure):
tf =
∫ ∞
0
tf(t)dt =
∫ ∞
0
tdF (t) = −
∫ ∞
0
tdr(t). (4.15)
Osittaisintegroinnilla ja oletuksella, etta¨ lim
t→∞ t r(t) = 0 (yleensa¨ na¨in on) saadaan
tf =
∫ ∞
0
r(t)dt. (4.16)
Myo¨s todenna¨ko¨isyyksille voidaan antaa konkreettiset tulkinnat: Kertyma¨funktio
F (t) kuvaa laitteen epa¨luotettavuutta, jonka vastakohta on jo mainittu luotettavuus
r(t), josta joissain yhteyksissa¨ ka¨yteta¨a¨n myo¨s termia¨ eloonja¨a¨misfunktio. Lisa¨ksi
λ(t)dt kuvaa todenna¨ko¨isyytta¨, etta¨ vikaantuminen tapahtuu hetkella¨ (t, t + dt]
ehdolla, etta¨ vikaantumista ei ole viela¨ tapahtunut. Funktiota λ(t) kutsutaan vi-
kataajuudeksi tai vikautuvuudeksi. Silla¨ voi olla ”kylpyammeka¨yra¨n” muoto, jo-
ka on esitetty kuvassa 4.6. Ensimma¨inen osa va¨heneva¨lla¨ vikataajuudella esitta¨a¨
sisa¨a¨najovaihetta (burn-in) eli alkuvaiheen ”lastentauteja”. Vakiovikataajuuden ajan-
jakso on laitteen normaali ka¨ytto¨alue. Kolmannen vaiheen nouseva vikataajuus joh-
tuu laitteen kulumisesta tai ika¨a¨ntymisesta¨ (wear-out). Aikaisten vikojen ma¨a¨ra¨a¨
pyrita¨a¨n va¨henta¨ma¨a¨n sisa¨a¨najovaiheella ja tarkoituksena on vaihtaa laite ennen
ika¨a¨ntymisvaihetta.[20] On huomattava, etta¨ sisa¨a¨najotestauksella ei voida paran-
taa yksitta¨isen laitteen luotettavuutta. Kyse ei siis ole yksitta¨isen laitteen laadun
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parantamisesta. Ennemmin kyse on koko tuotepopulaation luotettavuuden paran-
tamisesta, silla¨ testauksella voidaan karsia joukosta huonot yksilo¨t, jolloin lopputu-
loksena on luotettavampi ja tasalaatuisempi tuotejoukko.
t
�(t)
Varhaisviat
"Lastentaudit"
Vakiovikautuvuusalue
Vanhenemisvaiheen
kasvava vikataajuus
Kuva 4.6: Kylpyammeka¨yra¨ koostuu kolmesta osasta. Ensimma¨inen osa kuvaa alku-
vaiheen ”lastentauteja”, jolloin vikataajuus va¨henee ajan funktiona. Ta¨ma¨n ja¨lkeen
seuraa vakiotaajuuden alue, jota seuraa kasvavan vikautuvuuden vanhenemisvaihe.
Vikaantumisten aikariippuvuuden mallintamiseen ka¨yteta¨a¨n tyypillisesti Weibull-ja-
kaumaa: f(t) = αλαtα−1e(−λt)
α
. Ta¨llo¨in vikautuvuus on muotoa h(t) = αλαtα−1 ja
luotettavuus r(t) = e−(λt)α . Va¨heneva¨lle vikataajuudelle α < 1 ja kasvavalle α > 1.
Vakiovikataajuuden alueella α = 1, jolloin vikautuvuus on vakio λ. Ta¨llo¨in luotet-
tavuusfunktio saa muodon r(t) = e−λt ja vikaantumisaika T on eksponentiaalisesti
jakautunut: f(t) = λe−λt. Keskima¨a¨ra¨inen elinika¨ on silloin tf = 1/λ ja varianssi
σ2f = 1/λ
2. Eksponenttijakauma on muistiton, jolloin vikaantumisen todenna¨ko¨isyys
tietylla¨ ajanjaksolla on sama alkamisajankohdasta riippumatta eli komponentti ei
kulu.
Tarkasteltaessa vialla olevan laitteen korjausta tilanne on analoginen vikautuvuu-
den kanssa mutta vastaaville termeille ei ole aivan yhta¨ konkreettista tulkintaa
tai termisto¨a¨. Tosin vikautuvuuden vastineena ka¨yteta¨a¨n termia¨ korjautuvuus [20].
Lisa¨ksi korjautuvuuden sijasta on mielekka¨a¨mpa¨a¨ muodostaa erilaisia korjausmalle-
ja ka¨ytta¨en korjausajalle erilaisia todenna¨ko¨isyysjakaumia. Ensimma¨inen vaihtoehto
on luonnollisesti kiintea¨ korjausaika t0, jolloin tr = t0 ja varianssi σ2r = 0 tai ta¨sta¨ ja-
lostettu tasajakautuneen korjausajan malli. Luonnollisempaa olisi kuitenkin ka¨ytta¨a¨
mallia, jossa korjausintensiteetti eli korjautuvuus on vakio µ, jolloin tilanne johtaa
vakiovikautuvuutta vastaavaan tilanteeseen: tr = 1/µ ja σ2r = 1/µ
2. Viela¨ realisti-
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sempi malli olisi vakiokorjautuvuuden malli minimikorjausajalla eli korjaus kesta¨a¨
va¨hinta¨a¨n minimiajan θ, jonka ja¨lkeen korjausaika on vakiokorjautuvuuden mallin
mukaisesti eksponentiaalisesti jakautunut. Ta¨llo¨in tr = θ + 1/µ ja σ2r = 1/µ.[20]
4.5 Vikojen ja korjausten vuorotteluprosessi
Edellinen kappale ka¨sitteli komponentin vikaantumista tai korjaamista yksitta¨isena¨,
kertaluonteisena tapahtumana. Todellisuudessa vioittunut laite voidaan joko vaihtaa
uuteen tai korjata. Lisa¨ksi laitteita tyypillisesti huolletaan niiden ka¨ytto¨varmuuden
parantamiseksi ja testataan, jotta havaittaisiin mahdollisia piilevia¨ vikoja. Laiteviat
voidaankin luokitella va¨litto¨ma¨sti havaittaviin vikoihin ja piileviin vikoihin, jotka
paljastuvat vasta huollon, testauksen tai tarvetilanteen yhteydessa¨. Viat voidaan
edelleen luokitella kriittisiin ja ei-kriittisiin vikoihin. Kriittiset viat aiheuttavat lait-
teen toimimattomuuden va¨litto¨ma¨sti sen satuttua, kun taas ei-kriittiset viat voidaan
korjata myo¨hemmin sopivana ajankohtana. Ta¨ta¨ jaottelua on havainnollistettu ku-
vassa 4.7.
Vikaantumisten ja korjausten vuorotteluprosessissa ka¨ytto¨varmuutta mitataan luo-
tettavuden sijasta ka¨ytetta¨vyydella¨. Hetkellinen ka¨ytetta¨vyys a(t) ma¨a¨ritella¨a¨n to-
denna¨ko¨isyytena¨, etta¨ laite on toimintakunnossa hetkella¨ t riippumatta siita¨, on-
ko vikoja tai korjauksia ollut ennen hetkea¨ t. Jos laitetta ei voi korjata, luotetta-
vuus ja ka¨ytetta¨vyys ovat samat r(t) = a(t) ja vastaavasti epa¨luotettavuus on yhta¨
suuri kuin epa¨ka¨ytetta¨vyys u(t). Muita ka¨ytetta¨vyyssuureita ovat asymptoottinen
ka¨ytetta¨vyys
a(∞) = lim
t→∞ a(t) (4.17)
seka¨ tarkasteluva¨lille τ aikakeskiarvoistettu ka¨ytetta¨vyys
aave =
1
τ
∫ τ
0
a(t)dt. (4.18)
Vastaavat ma¨a¨ritelma¨t pa¨teva¨t myo¨s epa¨ka¨ytetta¨vyydelle [10, 20, 23, 24], joka on
riskianalyysin kannalta usein ka¨ytetta¨vyytta¨ kiinnostavampi suure. Lisa¨ksi, kes-
kiarvoistettua epa¨ka¨ytetta¨vyytta¨ tarkempaan tulokseen ka¨yta¨nno¨n riskianalyyseissa
harvoin pa¨a¨sta¨a¨n.
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(a) Havaittavat kriittiset viat.
X T�
Kunnossa
Epäkunnossa
Aika
t tEp
äkä
yte
ttä
vyy
s
rw
(b) Havaittavat ei-kriittiset viat.
X T�
Kunnossa
Epäkunnossa
Aika
t tEp
äkä
yte
ttä
vyy
s
rwtl
(c) Piileva¨t kriittiset viat.
X T�
Kunnossa
Epäkunnossa
Aika
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s
rwtl
(d) Piileva¨t ei-kriittiset viat.
Kuva 4.7: Epa¨ka¨ytetta¨vyys eri vikatyypeille. tl merkitsee vian piilevyysaikaa, tw
korjauksen odottamisaikaa ja tr aktiivista korjausaikaa. Vikaantumishetki on mer-
kitty X:lla¨, vian havaitsemishetki ∆:lla ja testausajankohta T:lla¨. Selva¨sti pisin
epa¨ka¨ytetta¨vyysjakso on piilevilla¨ kriittisilla¨ vioilla. Kuvat tehty la¨hteen [22] ku-
vien avulla.
Seuraavassa ka¨sitella¨a¨n aluksi vikaantumisten ja korjausten kannalta keskeinen Pois-
son-prosessi, jonka ja¨lkeen tutkitaan va¨litto¨ma¨sti havaittavien vikojen prosessia yk-
sinkertaisen Markov-mallin avulla. Lopuksi ka¨sitella¨a¨n piilevien vikojen mallinnusta.
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4.5.1 Poisson-prosessi
Tarkastellaan vikaantumisia pisteprosessina, jossa korjausajat ovat lyhyita¨ (nolla-
kesto) ja vikaantuminen tapahtuu vakiotaajuudella λ. Korjaus palauttaa laitteen
va¨litto¨ma¨sti uuden veroiseksi ja ta¨ysin toimintakykyiseksi. Ta¨lla¨ prosessilla voidaan
mallintaa yksitta¨isen, va¨litto¨ma¨sti korjattavan tai vaihdettavan laitteen vikaantu-
mista tai vaihtoehtoisesti tarkastella identtisten laitteiden populaatiota, jossa popu-
laation koko pysyy vakiona.[10]
Vikaantumisten va¨lilla¨ laitetta voidaan luotettavuusmielessa¨ ka¨sitella¨ korjaamat-
tomana, jolloin vakiovikautuvuudella λ yksitta¨iset vikaantumisajat ovat toisistaan
riippumattomia ja noudattavat eksponenttijakaumaa Ti ∼ exp(λ). Ta¨llo¨in hetkeen
t mennessa¨ sattuneiden vikaantumisten lukuma¨a¨ra¨
N(t) = max{n |
n∑
i=1
Ti ≤ t} (4.19)
noudattelee Poisson-jakaumaa: N(t) ∼ Poisson(λt) [25], jolloin
P (N(t) = n) = e−λt
(λt)n
n!
. (4.20)
Poisson-jakauman odotusarvo on E(N(t)) = λt ja varianssi V ar(N(t)) = λt.
Poisson-prosessilla on sovellusten kannalta ta¨rkea¨ superpositioperiaate. Jos kukin
Ni(t) on riippumaton ja Poisson(λit)-jakautunut, niin osaprosessien summa on myo¨s
Poisson-jakautunut:
∑k
i=1Ni(t) ∼ Poisson(
∑k
i=1 λit) [25]. Superpositioperiaatteella
voidaan laskea vakiotaajuudella vikaantuvan populaation odotettavissa olevien vi-
kojen lukuma¨a¨ra¨ E(N(t)) =
∑k
i=0 λit, kun yksitta¨isen laitteen vikataajuus on λi.
Jos kyseessa¨ on homogeeninen populaatio, esimerkiksi redundanttinen ja¨rjestelma¨,
vikataajuudet ovat samoja koko populaation yli: λi = λ, ∀i. Ta¨llo¨in saadaan
n = kλt ⇔ λ = n
kt
. (4.21)
Laitteen odotusarvoinen vikataajuus voidaan siis estimoida hyvin yksinkertaisella
kaavalla, jossa havaittujen vikojen lukuma¨a¨ra¨ n jaetaan laitteiden lukuma¨a¨ra¨lla¨ k
ja tarkasteluajalla t eli laitetunneilla.
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Superpositioperiaatteen lisa¨ksi Poisson-prosessille pa¨tee myo¨s ohennusperiaate: Al-
kupera¨inen Poisson-prosessi voidaan pilkkoa useaan osaan, joista jokainen on myo¨s
Poisson-prosessi. Kyseessa¨ on siis superpositioperiaatteelle ka¨a¨nteinen ominaisuus.
[25]
4.5.2 Markov-prosessi
Edella¨ ka¨sitelty Poisson-prosessi sisa¨lsi oletuksen, etta¨ epa¨kunnossa olevan lait-
teen palauttaminen toimintakuntoiseksi kesta¨a¨ mita¨tto¨ma¨n lyhyen ajan (nollakes-
to). Ta¨ssa¨ luvussa tarkastellaan yleisempa¨a¨ mallia, jossa vikaantuminen ja korjaus
seuraavat toisiaan vakiotaajuudella λ ja µ, vastaavasti. Molemmat siirtyma¨t ovat
siis analogisia ja ta¨ta¨ yksitta¨ista¨ siirtyma¨a¨ ka¨siteltiin aiemmin luvussa 4.4. Laitteen
vikaantumisten ja korjausten vuorottelua voidaan esitta¨a¨ Markov-diagrammilla, jo-
ka on esitetty kuvassa 4.8. Laitteella on siis kaksi tilaa ”kunnossa” ja ”epa¨kunnossa”
tai vastaavasti tilat 0 ja 1.
P (t) P (t)0 10 1
Kunnossa Epäkunnossa
�
�
Kuva 4.8: Markov-diagrammi vikaantumisen ja korjaantumisen vuorottelusta. Vi-
kaantuminen tapahtuu vakiotaajuudella λ ja laite korjataan vakiotaajuudella µ.
Merkita¨a¨n P0(t) = a(t) (hetkellinen ka¨ytetta¨vyys) eli todenna¨ko¨isyys, etta¨ laite
on toimintakunnossa hetkella¨ t, joka siis tarkoittaa todenna¨ko¨isyytta¨ olla tilassa 0
hetkella¨ t. Vastaavasti P1(t) = u(t) epa¨ka¨ytetta¨vyydelle. Koska muita tiloja ei ole
P0(t) + P1(t) = 1, ∀ t. Oletetaan, etta¨ tila hetkesta¨ t eteenpa¨in riippuu vain tilasta
hetkella¨ t, eika¨ tapahtumista ennen sita¨ (Markov-oletus) [25]. Tarkastellaan niin ly-
hytta¨ hetkea¨ [t, t + dt], etta¨ siina¨ voi tapahtua korkeintaan yksi tilasiirto. Oltaessa
hetkella¨ t tilassa 0 siina¨ pysyta¨a¨n todenna¨ko¨isyydella¨ 1−λdt ja siirryta¨a¨n tilaan 1 to-
denna¨ko¨isyydella¨ λdt, tilalle 1 menettely on ta¨ysin vastaava. Kun otetaan huomioon
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tilassa olemisen todenna¨ko¨isyydet P0(t) ja P1(t), voidaan kirjoittaa muutosyhta¨lo¨t
P0(t+ dt) = P0(t)(1− λdt) + P1(t)µdt (4.22)
P1(t+ dt) = P0(t)λdt+ P1(t)(1− µdt). (4.23)
Ryhmittelema¨lla¨ saadaan kirjoitettua differentiaaliyhta¨lo¨t
P˙0(t) = −λP0(t) + µP1(t) (4.24)
P˙1(t) = λP0(t)− µP1(t). (4.25)
Sijoittamalla P0(t) = 1 − P1(t) yhta¨lo¨o¨n (4.25) saadaan P1(t) = λ/(λ + µ) +
Ce−(λ+µ)t, missa¨ vakio C ma¨a¨ra¨ytyy alkuehdosta P1(0) = λ/(λ+ µ) + C.
Alkutilanteelle on kolme vaihtoehtoa: tiedeta¨a¨n, etta¨ laite on aluksi kunnossa (P1(0) =
0) tai epa¨kunnossa (P1(0) = 1), tai alkutilaa ei tiedeta¨ varmasti, jolloin P1(0) = p
eli laite on aluksi epa¨kunnossa todenna¨ko¨isyydella¨ p. Ensimma¨isessa¨ tapauksessa
alkutilana on 0 eli
u0(t) =
λ
λ+ µ
(
1− e−(λ+µ)t) (4.26)
a0(t) =
µ
λ+ µ
+
λ
λ+ µ
e−(λ+µ)t. (4.27)
Toisessa tapauksessa alkutilana on 1, jolloin
u1(t) =
λ
λ+ µ
+
µ
λ+ µ
e−(λ+µ)t (4.28)
a1(t) =
µ
λ+ µ
+
(
1− e−(λ+µ)t). (4.29)
Yleisella¨ ehdolla P1(0) = p saadaan
u(t) = p u1(t) + (1− p)u0(t) (4.30)
a(t) = (1− p)a1(t) + p a0(t). (4.31)
Kuvassa 4.9 on havainnollistettu ka¨ytetta¨vyyden ja epa¨ka¨ytetta¨vyyden kehittymista¨
ajan funktiona. Kuvat havainnollistavat, miten a(t) ja u(t) saavuttavat kohtuulli-
sen nopeasti asymptoottisen raja-arvon. Ka¨ytetta¨vyydella¨ ja luotettavuudella on
siis selva¨ ero. Ka¨ytetta¨vyys saavuttaa vakioarvon, kun taas luotettavuus pienenee
eksponentiaalisesti kohti nollaa.[20]
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�
�
t
a (t)
u (t)
0
0
(a) Alkuoletus: laite on aluksi kunnossa.
�
�
t
a (t)
u (t)
1
1
(b) Alkuoletus: laite on aluksi epa¨kunnossa.
Kuva 4.9: Markov-mallin ka¨ytetta¨vyyden a(t) ja epa¨ka¨ytetta¨vyyden u(t) kehittymi-
nen ajan funktiona eri alkuoletuksilla.
Yhta¨lo¨ista¨ (4.30) ja (4.31) voidaan laskea raja-arvot eli asymptoottinen rajaepa¨ka¨y-
tetta¨vyys ja -ka¨ytetta¨vyys:
lim
t→∞u(t) =
λ
λ+ µ
ja lim
t→∞ a(t) =
µ
λ+ µ
. (4.32)
Luvussa 4.4 ka¨siteltiin vakiotaajuudella tapahtuvaa vikaantumista seka¨ korjausta
ja todettiin, etta¨ keskima¨a¨ra¨inen vikaantumisaika tf = 1/λ ja korjaantumisaika
tr = 1/µ. Sijoittamalla na¨ma¨ edellisiin yhta¨lo¨ihin saadaan
lim
t→∞u(t) ≈
tr
tf + tr
ja lim
t→∞ a(t) ≈
tf
tf + tr
. (4.33)
Ka¨ytetta¨vyys ja epa¨ka¨ytetta¨vyys voidaan siis arvioida tf :n ja tr:n avulla, joiden
estimaattoreina voi ka¨ytta¨a¨ aritmeettista keskiarvoa olettaen, etta¨ laitteen ka¨ytto¨-
ja korjausajat (t(i)f ja t
(i)
r , i = 1, ..., N) tunnetaan. Lisa¨ksi, laitteen ollessa ka¨yto¨ssa¨
u(t) = 0 ja muulloin (eli kun rikkina¨ista¨ laitetta korjataan) u(t) = 1, jolloin aika-
keskiarvoistettu epa¨ka¨ytetta¨vyys on
uave =
1
τ
∫ τ
0
u(t)dt =
1∑N
i=1
(
t
(i)
f + t
(i)
r
) N∑
i=1
t(i)r =
tr
tf + tr
≈ lim
t→∞u(t). (4.34)
Eli vakiotaajuudella tapahtuvien havaittavien vikaantumisten ja korjausten tapauk-
sessa laitteen aikakeskiarvoistettu epa¨ka¨ytetta¨vyys on sama kuin Markov-mallin
antama asymptoottinen epa¨ka¨ytetta¨vyys. Yhta¨lo¨n (4.34) epa¨ka¨ytetta¨vyys voidaan
STUK-TR 9
LUKU 4. PRA:N LASKENTAMENETELMA¨T 41
myo¨s kirjoittaa vikataajuuden λ avulla muotoon
uave =
tr
1/λ+ tr
=
λtr
1 + λtr
≈ λtr, (4.35)
silla¨ usein pa¨tee riitta¨va¨lla¨ tarkkuudella 1 + λtr ≈ 1. Ta¨ta¨ muotoa ka¨yteta¨a¨n usein
ka¨yta¨nno¨n laskuissa [24], silla¨ laitteiden vikataajuus ja keskima¨a¨ra¨inen korjausaika
voidaan estimoida ka¨ytto¨kokemuksista esimerkiksi yhta¨lo¨n (4.21) avulla. Ydinvoi-
maloissa ka¨ytettyjen laitteiden osalta vikataajuuksia on esitetty mm. teoksessa [22],
jossa on ka¨ytetty eri voimaloista saatua dataa ja estimointi on toteutettu Bayesilai-
sen mallinnuksen avulla.
Esitetyista¨ lausekkeista on havaittavissa, etta¨ komponentin epa¨ka¨ytetta¨vyytta¨ voi
pienenta¨a¨ kahdella tavalla. Kasvattamalla komponentin luotettavuutta eli pienen-
ta¨ma¨lla¨ vikataajuutta tai nopeuttamalla korjaustoimenpiteita¨, jolloin korjausaika
lyhenee. Ta¨rkeiden ja¨rjestelmien onkin oltava luotettavia ja lisa¨ksi niille on usein
ma¨a¨ra¨tty suurin sallittu korjausaika esimerkiksi turvallisuusteknisissa¨ ka¨ytto¨ehdoissa.
4.5.3 Varalla olevat laitteet
Edelta¨va¨ kappale ka¨sitteli tapausta, jossa laitteet ovat normaalisti ka¨ynnissa¨ osana
ja¨rjestelma¨a¨ ja niiden viat havaitaan va¨litto¨ma¨sti joko ha¨lytyksista¨ tai esimerkik-
si tuotannon ha¨iriintymisesta¨. Korjaukset oletettiin aloitettavan va¨litto¨ma¨sti vian
ilmettya¨. Toinen tyypillinen ka¨ytto¨tapa on pita¨a¨ laitteita varalla, valmiustilassa,
ottaen ne ka¨ytto¨o¨n vasta tarpeen tullen. Ta¨llaisia laitteita tai ja¨rjestelmia¨ ovat esi-
merkiksi turvallisuus- ja suojaja¨rjestelma¨t kuten palonsammutus- tai ydinreaktorin
ha¨ta¨ja¨a¨hdytysja¨rjestelma¨. Na¨ihinkin laitteisiin viat syntyva¨t satunnaisella hetkella¨,
mutta niita¨ ei havaita, koska laitteet ovat normaalin tuotantoka¨yto¨n aikana varal-
la (kts. kuvaa 4.7). Ta¨sta¨ syysta¨ varalla olevia laitteita tai ja¨rjestelmia¨ koestetaan
ma¨a¨ra¨va¨lein ja niiden epa¨ka¨ytetta¨vyys riippuu mm. vikataajuudesta, korjausajas-
ta seka¨ koestusva¨lista¨. Koestettaessa laite voi olla ja¨rjestelma¨sta¨a¨n poiskytkettyna¨,
jolloin se ei pysty toteuttamaan sille asetettuja tehta¨via¨ mutta toisaalta koestamat-
tomassa laitteessa voi olla piilevia¨ vikoja.
Varalla olevan laitteen epa¨ka¨ytetta¨vyys esiteta¨a¨n usein kuudella voimalaitoska¨yta¨n-
to¨a¨ kuvaavalla termilla¨:
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1. Laitteeseen tulee piileva¨ vika vakiotaajuudella λ, jolloin sita¨ voidaan luotetta-
vuusmielessa¨ ajatella korjaamattomaksi testausva¨lin [0, τ) aikana eli hetkelli-
nen epa¨ka¨ytetta¨vyys on u(t) = F (t) = 1 − e−λt. Ta¨llo¨in aikakeskiarvoistettu
epa¨ka¨ytetta¨vyys on
u(1)ave =
1
τ
∫ τ
0
(1− e−λt)dt = 1
τ
(
τ +
1
λ
(e−λτ − 1)) (4.36)
= 1 +
1
λτ
(− λτ + 1
2!
(λτ)2 − 1
3!
(λτ)3 + ...
) ≈ 1
2
λτ, (4.37)
kun λτ ≈ 0, jolloin ka¨ytetty approksimaatio Taylorin sarjakehitelma¨sta¨ on
riitta¨va¨n tarkka ka¨yta¨nno¨n laskuja ajatellen.
2. Testauksen aikana [τ, τ + tt] oletetaan, laite on poiskytkettyna¨ testausajan
tt << τ , jolloin hetkellinen epa¨ka¨ytetta¨vyys on u(t) = 1. Ta¨lla¨ va¨lilla¨
u(2)ave =
1
τ
∫ τ+tt
τ
dt =
tt
τ
. (4.38)
3. On mahdollista, etta¨ testausva¨lilla¨ τ laitteeseen tulee piileva¨ vika, jolloin lait-
teen epa¨ka¨ytetta¨vyys testin alkaessa on u(τ). Vika havaitaan testissa¨ ja kor-
jaustoimenpide aloitetaan va¨litto¨ma¨sti kesta¨en keskima¨a¨rin ajan tr << τ .
Epa¨ka¨ytetta¨vyydeksi saadaan
u(3)ave =
1
τ
∫ τ+tt+tr
τ+tt
u(τ)dt =
1
τ
tr(1− e−λτ ) ≈ λtr. (4.39)
4. Testaus voi myo¨s aiheuttaa laitteeseen vian todenna¨ko¨isyydella¨ q, jolloin kor-
jaamiseen kuluu keskima¨a¨rin tr. Ta¨sta¨ aiheutuva epa¨ka¨ytetta¨vyys on
u(4)ave =
1
τ
∫ τ+tt+tr
τ+tt
qdt = q
tr
τ
. (4.40)
5. Samoin kuin testika¨ynnistys myo¨s tositarveka¨ynnistys voi aiheuttaa laitteeseen
vian. Ta¨sta¨ aiheutuu vakioepa¨ka¨ytetta¨vyys koko ka¨yto¨n ajaksi u(5)ave = q0.
Tyypillisesti asetetaan q = q0 [22].
6. Vaikka tositarvetilanteessa laite ka¨ynnistyisi, se voi vikaantua taajuudella λ0
sina¨ aikana t0, jonka sen tulisi toimia ilman korjausta. Mahdollinen vika ei siis
ja¨a¨ piileva¨ksi mutta laitetta ei mielleta¨ korjattavaksi. Ta¨sta¨ aiheutuu lisa¨termi
u(6) = F (t0) = 1− e−λ0t0 ≈ λ0t0.
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Edellytta¨en, etta¨ esitellyt kuusi epa¨ka¨ytetta¨vyytta¨ ovat pienia¨, saadaan kokonai-
sepa¨ka¨ytetta¨vyydelle karkea approksimaatio laskemalla ne yhteen:
uave ≈ q0 + λ0t0 + 12λτ + (q + λτ)
tr
τ
+
tt
τ
. (4.41)
Ta¨sta¨ yhta¨lo¨sta¨ on eri teoksissa hieman erilaisia versioita mutta esimerkiksi teok-
sissa [20, 22] ka¨yteta¨a¨n vastaavaa laskentatapaa. Lisa¨ksi teoksessa [20] on esitetty
erilaisia mahdollisia lisa¨termeja¨, kuten vasta korjausvaiheessa epa¨ka¨ytetta¨vyytta¨ ai-
heuttavien ei-kriittisten vikojen tai va¨litto¨ma¨sti havaittavien vikojen huomiointi.
Lisa¨ksi koestuksessa ei va¨ltta¨ma¨tta¨ jouduta ottamaan laitetta pois ka¨yto¨sta¨, vaan
yleensa¨ laite voidaan tarpeen tullen ohjata vakiotodenna¨ko¨isyydella¨ koestustilasta
ka¨ytto¨tilaan. On kuitenkin muistettava, etta¨ ylima¨a¨ra¨isten parametrien lisa¨a¨minen
ei va¨ltta¨ma¨tta¨ lisa¨a¨ muuta kuin mallin kompleksisuutta tai subjektiivisuutta, silla¨
joidenkin parametrien estimointi tai muu arviointi voi olla hyvin hankalaa. Yhta¨lo¨ssa¨
(4.41) on kolme laitteelle ominaista estimoitavaa parametria: q0, λ0 ja λ. Muut pa-
rametrit ma¨a¨ra¨ytyva¨t laitteen testauksen ja huollon mukaan ja ovat siten tiedossa.
Estimaatteja mainituille kolmelle parametrille ydinvoimaloissa ka¨ytettyjen laittei-
den osalta on kirjattu esimerkiksi teoksessa [22].
Kuten edella¨ mainittiin, liian pitka¨ testausva¨li lisa¨a¨ piilevien vikojen todenna¨ko¨i-
syytta¨ ja toisaalta liian tihea¨ testaus voi aiheuttaa myo¨s epa¨ka¨ytetta¨vyytta¨, jos lai-
te on testattaessa poiskytkettyna¨. Yhta¨lo¨n (4.41) avulla voidaan arvioida optimaa-
lista testausva¨lia¨ τopt minimoimalla keskima¨a¨ra¨ista¨ epa¨ka¨ytetta¨vyytta¨, mika¨ johtaa
derivaatan nollakohdan ma¨a¨ritta¨miseen:
d uave
dτ
∣∣∣
τ=τopt
=
1
2
λ− tt + qtr
τ2opt
= 0, josta τopt =
√
2(tt + qtr)
λ
. (4.42)
Tulos on minimi, silla¨ uave on konveksi funktio: d
2
dτ2
uave = 2(tt + qtr)/τ3 > 0, kun
τ > 0. Ka¨yta¨nno¨ssa¨ optimaalisen testausva¨lin valintaan vaikuttavat monet muut
tekija¨t, esimerkiksi ka¨ytetta¨vissa¨ olevat resurssit ja laitteiden kuluminen (vikaan-
tumisintensiteetti oletettiin mallissa vakioksi). Lisa¨ksi on mahdollista, etta¨ funktio
uave on verraten laakea, jolloin epa¨varmuudet huomioiden minimikohta ei ole tarkka,
eika¨ silloin turvallisuuden kannalta erityisen merkitta¨va¨.
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4.6 Yhteisviat
Yhteisvialla (Common Cause Failure, CCF) tarkoitetaan va¨hinta¨a¨n kahden laitteen
tai ja¨rjestelma¨n vikaantumista lyhyen ajan sisa¨lla¨ yhteisesta¨ syysta¨. Ta¨llo¨in vioittu-
miset eiva¨t tapahdu toisistaan riippumattomalla tavalla. Yhteisvioilla on huomat-
tavan suuri vaikutus ja¨rjestelmiin, joilta vaaditaan korkeaa luotettavuutta ja ne ovat
yksi riskianalyysin haastavimpia aiheita. Niiden johdosta rinnakkaiset osaja¨rjestelma¨t
eiva¨t voi taata koko ja¨rjestelma¨n ihanteellista luotettavuutta, vaan yhteisvikojen
suuri vaikutus pa¨ihitta¨a¨ rinnakkaisperiaatteen merkityksen.[20, 26]
Yhteisvikoihin johtavia tunnistettavia tapahtumia ovat mm. tulipalot, tulvat, seis-
minen toiminta ja muut ympa¨risto¨n aiheuttamat ilmio¨t. Lisa¨ksi, useat komponentit
voivat sisa¨lta¨a¨ samoja suunnittelu- tai valmistusvirheita¨ tai niiden ka¨ytto¨ ja kun-
nossapito on toistuvasti virheellista¨.[20, 26] Laitteiden va¨lilla¨ voi myo¨s olla tunnista-
mattomia riippuvuuksia (ja¨a¨nno¨syhteisviat). Na¨iden riippuvuuksien mallinnukseen
on ka¨yto¨ssa¨ erilaisia malleja mm. ”Square-Root” -menetelma¨ [9, 24], β-faktorimalli,
α-faktorimalli, MGL-malli (Multiple Greek Letters), BFR-malli (Binomial Failure
Rate) [10, 24, 26] tai BPM-malli (Basic Parameter Model) [26].
Paljon ka¨ytetty yhteisvikamalli on β-faktorimalli [24, 26]: Tarkastellaan n:sta¨ ident-
tisesta¨ komponentista koostuvaa rinnakkaista ja¨rjestelma¨a¨, joista jokainen vikaan-
tuu vakiotaajuudella λ. Vikaantumisen oletetaan jakautuvan kahteen osaan, kom-
ponenttikohtaisiin riippumattomiin vikoihin (taajuus λI) ja yhteisvikoihin (taajuus
λCCF). Mallissa oletetaan siis riippuvuuksien symmetrisyys ja etta¨ yhteisvika vai-
kuttaa kaikkiin rinnakkaisen ja¨rjestelma¨n komponentteihin. Kunkin komponentin
kokonaisvikataajuus on (superpositioperiaate)
λ = λI + λCCF. (4.43)
Yhteisvikaa kuvaava β-tekija¨ ma¨a¨ritella¨a¨n yhteisvikataajuuden ja kokonaisvikataa-
juuden suhteena
β =
λCCF
λ
=
λCCF
λI + λCCF
. (4.44)
Tyypillisesti β:lle ka¨yteta¨a¨n arvoja va¨lilla¨ [0.01; 0.1] [20]. Yhteisvikataajuudeksi saa-
daan
λCCF =
β
1− βλI. (4.45)
Rinnakkainen ja¨rjestelma¨ on siis mallinnettu ja¨rjestelma¨na¨, jossa rinnakkaisten kom-
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ponenttien kanssa on sarjaankytkettyna¨ yhteisvikaa kuvaava ”virtuaalikomponent-
ti”. Kun yhteisvikataajuus on saatu arvioitua edella¨ kuvatulla tavalla voidaan edel-
leen arvioida sen aiheuttama epa¨ka¨ytetta¨vyys tai vaikutus ja¨rjestelma¨n luotettavuu-
teen. Muita yhteisvikamalleja ei esitella¨, silla¨ niita¨ ei tulla ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ ka¨ytta¨ma¨a¨n.
4.7 Ihmisen toiminnallinen luotettavuus
Inhimillisen luotettavuuden arviointi (Human Reliability Analysis, HRA) lisa¨a¨ntyi
huomattavasti Three Mile Islandin onnettomuuden ja¨lkeen, jolloin opittiin tunnista-
maan operaattorin ta¨rkeys onnettomuustilanteen hallinnassa [27]. Inhimillisen toi-
minnon luotettavuudella tarkoitetaan todenna¨ko¨isyytta¨, etta¨ henkilo¨ suorittaa oi-
kein tietyn, edellytetyn toiminnon ka¨ytetta¨vissa¨ olevan ajan puitteissa, ja ettei hen-
kilo¨ suorita ylima¨a¨ra¨ista¨ haitallista toimintoa. Toiminnoille voidaan nimeta¨ seuraa-
via virhetyyppeja¨: puuttuva toiminto, va¨a¨ra¨ toiminto, haitallinen lisa¨toiminto, va¨a¨ra¨
suoritusja¨rjestys ja va¨a¨ra¨ ajoitus. Inhimillisten virheiden todenna¨ko¨isyys tehda¨a¨n
mahdollisimman pieneksi tyo¨tilanteen, tyo¨va¨lineiden, testien ja tyo¨ympa¨risto¨n huo-
lellisella suunnittelulla. Ohjeiden laatu, tyo¨n ja tarkastusten kuittaus seka¨ koulutus
ovat myo¨s avainasemassa.[20]
Inhimillisten virheiden va¨henta¨miseksi ja liian hitaan diagnoosin va¨ltta¨miseksi ydin-
voimalaitosten suunnittelussa ka¨yteta¨a¨n 30 minuutin sa¨a¨nto¨a¨: Kaikki turvallisuus-
toiminnot, joita tarvitaan nopeammin kuin 30 minuutin kuluessa ha¨irio¨tilanteesta,
automatisoidaan eika¨ niita¨ ja¨teta¨ operaattorin diagnoosin varaan.[2, 20]
HRA-menetelmien ka¨ytto¨ kytkeytyy osaksi PRA:n tapahtuma- ja vikapuuanalyysia:
Inhimillinen toiminto kuvataan ja¨rjestelma¨n komponenttina, joka voi epa¨onnistua
tietylla¨ todenna¨ko¨isyydella¨. Ongelmana kuitenkin on, etta¨ ihmisen toiminnan kuvaa-
minen luotettavuusteknisin keinoin ei suoraan huomioi ka¨ytta¨ytymiseen vaikuttavia
tekijo¨ita¨. Puutteellisen, ristiriitaisen tai harhaanjohtavan tiedon vaikutuksen huo-
mioiminen toiminnassa on varsin vaikeaa. Lukuarvoja erilaisissa tilanteissa tehta¨vien
virheiden todenna¨ko¨isyyksille on olemassa mutta ne ovat usein subjektiivisia ar-
vioita. Luotettavia havaintoihin perustuvia arvoja on vain harvoille yksinkertaisille
toiminnoille.[20, 27]
Inhimillisen luotettavuuden arviointiin on kehitetty useita erilaisia menetelmia¨, esi-
merkiksi THERP (Technique for Human Error Rate Prediction), HCR (Human
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Cognitive Model for PRA Analysis) tai ATHEANA (A Technique for Human Er-
ror Analysis) [27]. Uusimpia tutkimuksia ovat olleet esimerkiksi simulaattorin avulla
tehty operaattorikoe HAMMLAB:ssa (HAlden huMan-Machine LABoratory), jon-
ka tuloksia on analysoitu kansainva¨lisesti useassa maassa. Valtion teknillinen tutki-
muskeskus on osallisena ta¨ssa¨ benchmark-projektissa ka¨ytta¨en ”enhanced Bayesian
THERP” -menetelma¨a¨ tulosten arvioinnissa.
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Riskien seuranta
Ka¨ytto¨kokemusten seuranta on aiemmin perustunut deterministiseen la¨hestymis-
tapaan, jolla on selvitetty tutkittavan tapahtuman perussyita¨ ja vaikuttavia te-
kijo¨ita¨. Todenna¨ko¨isyyteen perustuvalla riskien seurannalla pyrita¨a¨n analysoimaan
jo tapahtuneita tilanteita niiden riskin kannalta ka¨ytta¨en hyva¨ksi voimalaitoksen
PRA:ta. Erilaisesta la¨hetymistavasta huolimatta pa¨a¨tavoite on molemmissa tavois-
sa sama: ka¨ytto¨kokemuksista oppiminen tulevien onnettomuuksien ehka¨isemiseksi.
Deterministiseen la¨hestymistapaan verrattuna PRA:han pohjautuva riskien seuran-
ta tarjoaa tapahtuman riskimerkitykselle kvantitatiivisen mitan ja sopii erityisen hy-
vin arvioimaan moninkertaisten vikojen tai epa¨ka¨ytetta¨vyyksien riskimerkitysta¨ sal-
lien melko monimutkaisten tapahtumaketjujen tarkastelun. Se antaa myo¨s lisa¨tietoa
syvyyssuuntaisen puolustuksen ja¨ljelle ja¨a¨neista¨ turvallisuustoiminnoista ja auttaa
ma¨a¨ritta¨ma¨a¨n tarkoituksenmukaisen tason ka¨ytto¨kokemusten seurannalle. Deter-
ministisilla¨ menetelmilla¨ ei myo¨ska¨a¨n voitaisi tutkia mahdollisia ”enta¨ jos” -tapah-
tumia yhta¨ tehokkaasti eika¨ se mahdollistaisi laitoksen turvallisuuden valvonnan
trendianalyysia.[28]
Riskien seurannalla pyrita¨a¨n kvantifioimaan, kuinka kaukana ”la¨helta¨ piti” -tilanne
oli onnettomuudesta eli millainen marginaali tapahtuman ja mahdollisen onnetto-
muuden va¨lille ja¨i. Ongelmaksi muodostuukin ta¨ha¨n tarkoitukseen sopivan mitan
ma¨a¨ritys. Yleinen tapa on ka¨ytta¨a¨ mittana tapahtuman aiheuttamaa syda¨nvau-
riotodenna¨ko¨isyyden kasvua verrattuna keskima¨a¨ra¨iseen, vuotta kohti laskettuun,
syda¨nvauriotodenna¨ko¨isyyteen. Todenna¨ko¨isyyspohjainen riskien seuranta onkin yk-
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si PRA:n sovellus ja usein puhutaan PRA-perustaisesta tapahtumien arvioinnista.1
Ta¨ssa¨ luvussa esitella¨a¨n riskien seurannan teoreettisia perusteita, jonka ja¨lkeen
ka¨sitella¨a¨n riskien seurantaa ka¨yta¨nno¨lliselta¨ kannalta ka¨ytta¨en esimerkkina¨ Olki-
luodon ka¨ytto¨tapahtumia.
5.1 Teoreettinen perusta
Riskien seurantaa on ka¨ytetty PRA:n sovelluksena kansainva¨lisesti monissa ydinvoi-
maloissa jo yli vuosikymmenen ajan [29], vaikka ka¨ytetty todenna¨ko¨isyyden ja¨lkika¨-
teislaskenta sisa¨lta¨a¨ teoreettisia vaikeuksia. Perustavanlaatuisin ongelma on, miten
tunnettu tapahtumahistoria sisa¨llyteta¨a¨n ehdollisiin todenna¨ko¨isyysarvioihin, jotta
va¨ltetta¨isiin triviaali ratkaisu: jos onnettomuutta ei sattunut, sen todenna¨ko¨isyys ta-
pahtumahistorialle ehdollistettuna on 0. Riskien seurantaa ka¨sitella¨a¨n teoreettiselta
kannalta mm. teoksissa [29, 30, 31, 32], kun taas teoksissa [28, 33] on ka¨yta¨nno¨lli-
sempi la¨hestymistapa.
5.1.1 Tapahtumahistorian ka¨sittely
Ensimma¨inen vaihe riskien seurantaprosessissa on tarkasteltavan tapahtuman tai ta-
pahtumaketjun hahmottaminen. Ta¨ma¨n vuoksi analysoitava tilanne tulee ka¨yda¨ la¨pi
kokonaisuudessaan ja merkita¨ kaikki tilanteen kannalta merkitykselliset tapahtumat
muistiin aikaja¨rjestyksessa¨.[33] Ma¨a¨ritella¨a¨n hetkeen t ulottuva tapahtumahistoria
Ht pistejoukoksi
Ht = {(X1, t1), ..., (Xk, tk)}, (5.1)
missa¨ ti on tapahtuman ajanhetki ja Xi vastaavan tapahtuman ma¨a¨ritteleva¨ muut-
tuja. Esimerkiksi jokaisella alkutapahtumalla tai laitoksen tilaa muuttavalla tapah-
tumalla on oma Xi:n arvo.[29] Tapahtumat ma¨a¨ritella¨a¨n siis pisteprosessin avulla.
Riskien ja¨lkiseurannassa tarkasteltava ajanhetki s on menneisyydessa¨ (s < t) ja las-
kennassa ka¨yteta¨a¨n tieta¨mysta¨ tapahtumahistoriasta Ht. Merkita¨a¨n y:lla¨ avaruutta,
joka sisa¨lta¨a¨ onnettomuuden sisa¨lta¨va¨t tapahtumaketjut. Analogiana yhta¨lo¨lle 4.3,
1Todenna¨ko¨isyyspohjaisesta riskien seurannasta ka¨yteta¨a¨n kansainva¨lisesti useita erilaisia ter-
meja¨, mm. risk follow-up, PSA-based event analysis (PSA-EA), probabilistic event analysis, acci-
dent sequence precursor (ASP) analysis tai probabilistic operational event analysis, eika¨ yhtena¨ista¨
ka¨yta¨nto¨a¨ ole muodostunut.
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onnettomuuden taajuus historialle Ht ehdollistettuna on
λs(y|Ht) =
∑
k
λIEk(Ht)P (y|Ht), s < t. (5.2)
Jos koko tunnettu tapahtumahistoria H∗t sisa¨llyteta¨a¨n laskentaan ja jos onnetto-
muutta ei ole tapahtunut, saadaan triviaalisti λs(y|H∗t ) = 0, silla¨ aliavaruuksien
H∗t ja y leikkaus on tyhja¨ joukko. Jotta laskennassa pa¨a¨sta¨isiin ka¨siksi tapahtuman
riskimerkitykseen ja ei-triviaaleihin tuloksiin, historiaa H∗t on laajennettava siten,
etta¨ se leikkaa aliavaruuden y kanssa. Ta¨ma¨ tarkoittaa, etta¨ laajennettu historia Ht
ei sisa¨lla¨ kaikkea ta¨ydellisen historian H∗t sisa¨lta¨ma¨a¨ tietoa, vaan kattaa useampia
realisaatioita. Ta¨ma¨ on esitetty kuvassa 5.1.[29]
H
y
H
Ω
t
t*
Kuva 5.1: Tunnetun tapahtumahistorian H∗t laajentaminen historiaksi Ht, jolloin
se leikkaa onnettomuusketjut sisa¨lta¨va¨n avaruuden y kanssa. Kaikkia mahdollisia
tilahistorioita on merkitty Ω:lla.
Ongelmaksi muodostuu H∗t :n laajennussa¨a¨nto¨jen ma¨a¨rittely siten, etta¨ ja¨lkika¨teis-
laskennalla olisi jokin mieleka¨s ja yhdenmukainen tulkinta. Yksi keino on ma¨a¨ritella¨
tapahtuma-avaruus jaettavaksi kahteen osaan: alkutapahtumiin liittyva¨a¨n osaan H1t
ja turvaja¨rjestelmien toimimattomuuteen liittyva¨a¨n osaan H2t , jolloin riskien ja¨l-
kiseuranta jakautuu na¨ita¨ vastaaviin osiin. Molemmat ma¨a¨ritelma¨t siis ja¨tta¨va¨t
osan tunnetusta historiasta huomioimatta, mika¨ aiheuttaa konservatiivisuutta las-
kentatuloksiin. Lisa¨ksi, eri ma¨a¨ritelmilla¨ laskettuja tuloksia ei voida pita¨a¨ ta¨ysin
vertailukelpoisina.[29]
5.1.2 Alkutapahtumat huomioiva seuranta
Alkutapahtumat huomioivassa ma¨a¨ritelma¨ssa¨ eli tapahtumahistorian ensimma¨isessa¨
laajennussa¨a¨nno¨ssa¨ sattunut alkutapahtuma tunnetaan eli se tapahtuu varmasti
mutta laitoksen tilasta (erityisesti turvaja¨rjestelmien onnistumisesta) ei ole tietoa.
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Onnettomuuden todenna¨ko¨isyys on ta¨llo¨in P (y|H1t ). Ka¨yta¨nno¨ssa¨ ta¨ma¨n ma¨a¨ritel-
ma¨n mukainen laskenta toteutetaan siten, etta¨ laitoskohtaisessa PRA-mallissa sat-
tunutta alkutapahtumaa vastaavan tapahtumapuun avulla lasketaan alkutapahtu-
malle ehdollinen syda¨nvauriotaajuus λs(y|H1t ), jonka ja¨lkeen lasketaan tapahtuman
riskimerkitysta¨ kuvaava ehdollinen syda¨nvauriotodenna¨ko¨isyys (kts. yhta¨lo¨a¨ (5.2))
CCDP = P (y|H1t ) =
λs(y|H1t )
λIE
. (5.3)
5.1.3 Laiteviat huomioiva seuranta
Toisessa tapahtumahistorian laajennussa¨a¨nno¨ssa¨ laitoksen turvaja¨rjestelyjen tila ole-
tetaan tunnetuksi niiden toimimattomuuksien tai operaattorivirheiden osalta ja
riski aiheutuu siita¨, olisiko ta¨lle va¨lille sattunut alkutapahtuma. Myo¨s osittaiset
toimimattomuudet, esimerkiksi tieto ja¨rjestelma¨n osittaisesta suoriutumisesta, ote-
taan huomioon kohonneen vikatodenna¨ko¨isyyden avulla mutta laitteiden tai ope-
raattoreiden oikeanlainen toiminta ja¨teta¨a¨n huomioimatta pita¨ma¨lla¨ niiden vikato-
denna¨ko¨isyydet nimellisarvoissaan. Ta¨ta¨ menettelya¨ kutsutaan ”failure memory”-
la¨hestymistavaksi.[33] Onnettomuuden todenna¨ko¨isyys ajanjaksolla [s, s + ∆s] on
(kts. lukua 4.4 ja vertaa esim. yhta¨lo¨o¨n (4.14))
CCDP = 1− e−
R s+∆s
s λs′ (y|H2t )ds′ ≈
∫ s+∆s
s
λs′(y|H2t )ds′. (5.4)
Ta¨ma¨n ma¨a¨ritelma¨n mukainen riskilaskenta toteutetaan siten, etta¨ PRA-mallilla
lasketaan turvaja¨rjestelma¨n viallisuudelle ehdollinen (ja¨rjestelma¨ tai ja¨rjestelma¨t
asetetaan mallissa vialliseksi ja mahdollisesti kasvatetaan muiden vikatodenna¨ko¨i-
syytta¨) kohonnut syda¨nvauriotaajuus λ1 = λs(y|H2t ). Ta¨ma¨n ja¨lkeen lasketaan sy-
da¨nvauriotaajuuden kasvu ∆λ = λ1 − λ0, missa¨ λ0 viittaa laitoksen laskettuun
syda¨nvauriotaajuuden perustasoon (esim. kuvassa 3.4 on esitetty Loviisan ja Ol-
kiluodon laitosyksiko¨iden syda¨nvauriotaajuuden perustason kehitys). Joissakin or-
ganisaatioissa syda¨nvauriotaajuuden kasvua tosin verrataan syda¨nvauriotaajuuden
keskiarvoon, joka lasketaan laitoskokemusten perusteella [29]. Ehdollinen syda¨nvau-
riotodenna¨ko¨isyyden kasvu ∆CCDP lasketaan syda¨nvauriotaajuuden kasvun ja sen
keston ∆s avulla:
∆CCDP ≈
∫ s+∆s
s
(λ1 − λ0)ds′ = ∆λ ·∆s, (5.5)
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missa¨ siis oletetaan, etta¨ ∆λ on ajan ∆s vakio. Pa¨a¨llekka¨isten eli yhta¨ aikaa ilmene-
vien vikojen tapauksessa ta¨ma¨ ei pida¨ paikkaansa, jolloin tapahtuma on jaoteltava
osiin ja minimikatkosjoukot on laskettava myo¨s pa¨a¨lleka¨iselle tapahtumalle. Ta¨ma¨
on esitetty kuvassa 5.2. On lisa¨ksi muistettava, etta¨ syda¨nvauriotaajuudet ilmoite-
taan vuositasolla. Tapahtuman keston yksiko¨n on siis oltava myo¨s vuosi. Tavanomai-
nen tapa on jakaa tunneissa ilmoitettu kesto 8000 tunnilla, joka vastaa keskima¨a¨rin
laitoksen tehoajoaikaa vuodessa.
�� t
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Kuva 5.2: Yksitta¨isen ja riippumattomien pa¨a¨lleka¨isten tapahtumien riski-
merkityksen laskenta. Harmaa alue kuvaa kyseiselle tapahtumalle ehdollista
syda¨nvauriotodenna¨ko¨isyyden kasvua. Pa¨a¨lleka¨isille tapahtumille on laskettava
omat minimikatkosjoukot ja syda¨nvauriotaajuus, joka kuvan tapauksessa on mer-
kitty λ23:lla.
5.2 Tapahtumien luokittelu
Edella¨ kuvatulla menettelylla¨ voidaan laskea jokaiselle tapahtumalle sen riskimer-
kitys. Tyypillisesti tapahtumat jaotellaan kohonneen syda¨nvauriotodenna¨ko¨isyyden
∆CCDP mukaan eri kategorioihin, jolloin saadaan laitostapahtumien lukuma¨a¨ra¨n
jakauma ∆CCDP:n funktiona. Melko yleisessa¨ ka¨yto¨ssa¨ on tapa, etta¨ tapahtuma do-
kumentoidaan erikseen riskiseurantaan, jos sen aiheuttama ∆CCDP > 10−6 (mm.
GRS Saksassa, U.S. NRC Yhdysvalloissa, EDF Ranskassa, CSN Espanjassa), jonka
ja¨lkeen tapahtumat luokitellaan riskimerkityksen mukaan [34].
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Tunnetun tapahtumaketjun analysoinnin lisa¨ksi suositellaan ”enta¨ jos” -tilanteiden
arviointia, joissa tarkoituksena on lisa¨ta¨ tapahtumaan erilaisia muunnelmia, kuten
tiettyjen ja¨rjestelmien vikaantumisia, yhteisvikoja, operaattoreiden epa¨onnistumisia
tai erilaisia laitoksen toimintatiloja [28, 33]. Kattava riskin ja¨lkika¨teisarviointi ”enta¨
jos” -analyyseineen tehda¨a¨n usein vain merkitta¨vimmille tapahtumille. Seurantapro-
sessiin valitut tapaukset arvioidaan aluksi nopeasti ka¨ytta¨en konservatiivisia oletuk-
sia, jolloin tapaukselle saadaan arvioitua yla¨raja. Ta¨ma¨n ja¨lkeen laskentaa voidaan
halutessa tarkentaa paremman arvion saamiseksi ja tehda¨ mahdollisia lisa¨analyyseja.
Sa¨teilyturvakeskuksessa ka¨ytto¨tapahtumien (esim. tulipalo tai turvallisuusja¨rjestel-
ma¨n huolto) seurannassa on ka¨ytetty jakoa riskin kannalta merkitta¨vimpiin (∆CCDP
> 10−7), merkityksellisiin (10−8 < ∆CCDP < 10−7) ja muihin (∆CCDP < 10−8)
tapahtumiin. Jako on siis huomattavasti tiukempi kuin monissa muissa maissa.
Vaikka riskimerkitykselta¨a¨n korkea tapahtuma on ta¨rkea¨ ka¨ytto¨kokemuksen kan-
nalta, ei siita¨ va¨ltta¨ma¨tta¨ seuraa, etta¨ matalan onnettomuusriskin tapahtuma olisi
va¨ha¨pa¨to¨inen. Toistuvia ja mahdollisesti organisaation turvallisuuskulttuurin heik-
kenemista¨ osoittavia tapahtumia voi ta¨ysin oikeutetusti pita¨a¨ ta¨rkea¨na¨ palautteena
niiden pienesta¨ riskimerkityksesta¨ huolimatta [33].
Voimayhtio¨t ovat velvollisia raportoimaan Sa¨teilyturvakeskukselle laitoksilla sat-
tuneista ka¨ytto¨tapahtumista. Na¨iden ka¨ytto¨tapahtumaraporttien avulla seurataan
mm. esiintyneita¨ laitevikoja ja niiden kestoa, joiden perusteella riskimerkitys arvioi-
daan PRA-perustaisesti ka¨ytta¨en hyva¨ksi yhta¨lo¨ita¨ (5.3) ja (5.5). Riskien seuranta
vie verraten paljon aikaa ja vaivaa, silla¨ raporttien ma¨a¨ra¨ on kohtalaisen suuri ja seu-
rannan oikea toteutus vaatii hyva¨a¨ laitosyksiko¨iden tuntemusta. Suomessa valvotta-
vien laitosyksiko¨iden ma¨a¨ra¨ on tosin sen verran pieni, etta¨ kaikki ka¨ytto¨tapahtumat
ka¨yda¨a¨n la¨pi. Tyypillisesti Sa¨teilyturvakeskuksessa todenna¨ko¨isyyspohjainen riskien
seuranta tehda¨a¨n puolivuosittain ja tulokset esiteta¨a¨n vuosiraporteissa. Taulukos-
sa 5.1 on esitetty eri laitosyksiko¨issa¨ vuonna 2009 sattuneiden ka¨ytto¨tapahtumien
lukuma¨a¨ra¨t eri riskikategorioihin jaoteltuna.
Vuoden 2009 riskien seurannassa havaittiin Loviisan laitosyksiko¨iden osalta paljon
riskimerkitykselta¨a¨n suuria ilmastointivikoja. Ta¨ma¨ onkin esimerkki riskien seuran-
nan yhdesta¨ tavoitteesta eli toistuvien vikojen havaitsemisesta. Olkiluodon laitos-
yksiko¨iden kohdalla riskimerkitykselta¨a¨n suurimmat tapahtumat aiheutuivat die-
selgeneraattoreista. Taulukon 5.1 mukaan Olkiluodon ja Loviisan laitosyksiko¨illa¨
na¨ytta¨a¨ olevan eroa seka¨ riskimerkitykselta¨a¨n suurten etta¨ pienten tapahtumien lu-
kuma¨a¨ra¨ssa¨. Ta¨ma¨ saattaa johtua Loviisan laitosten rakenteellisesta erosta tai kor-
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Taulukko 5.1: Vuonna 2009 sattuneiden laitevioista johtuvien ka¨ytto¨tapahtumien
lukuma¨a¨ra¨t laitosyksiko¨itta¨in eri riskikategorioihin luokiteltuna. Alkutapahtumia ei
sattunut milla¨a¨n laitosyksiko¨lla¨.
Riskikategoria Olkiluoto 1 Olkiluoto 2 Loviisa 1 Loviisa 2
∆CCDP > 10−7 1 3 8 6
10−8 < ∆CCDP < 10−7 10 5 4 11
∆CCDP < 10−8 56 42 33 16
jausaikojen pituudesta ja toisaalta pienemmista¨ vikaantumistaajuuksista. Eri orga-
nisaatioilla saattaa myo¨s olla hieman erilaiset raportointi- ja seurantaka¨yta¨nno¨t.
Sa¨teilyturvakeskus ei edellyta¨ voimayhtio¨ilta¨ todenna¨ko¨isyyspohjaista riskien seu-
rantaa mutta Teollisuuden Voima on aloittanut ka¨ytto¨tapahtumien seurannan ja
tilastoinnin. Ta¨ma¨ auttaa viranomaisen tekema¨a¨ tyo¨ta¨ huomattavasti, silla¨ riskien
seurannan kannalta Teollisuuden Voiman toimittamat raportit ovat huomattavasti
ka¨ytto¨kelpoisemmassa muodossa kuin Fortumin ka¨ytto¨tapahtumaraportit.
Vaikka taulukon 5.1 mukainen seuranta auttaa ydinturvallisuuden valvonnassa, sen
hankaluutena on, etta¨ ka¨ytto¨tapahtumien ma¨a¨ra¨ vaihtelee vuosittain, jolloin on vai-
kea arvioida, oliko jokin vuosi riskimerkitykselta¨a¨n poikkeuksellinen. Koska lait-
teiden vikaantumisia on mieleka¨sta¨ pita¨a¨ satunnaisprosessina, on luonnollista, etta¨
tapahtumien lukuma¨a¨ra¨t vaihtelevat jonkin odotettavissa olevan arvon ympa¨rilla¨.
Ta¨ha¨n asti Sa¨teilyturvakeskuksessa ei ole ollut ka¨yto¨ssa¨ ta¨ta¨ huomioivaa menette-
lya¨, jolloin satunnaisvaihtelun merkitysta¨ ei ole arvioitu ja huomio kiinnittyy hel-
posti vikojen absoluuttisiin lukuma¨a¨riin eika¨ poikkeamaan odotusarvosta.
5.3 Vikatapahtumien lukuma¨a¨rien simulointi luokittain
Sa¨teilyturvakeskuksessa tehda¨a¨n riskien seurantaa seka¨ Loviisan etta¨ Olkiluodon lai-
tosyksiko¨iden osalta mutta ta¨ssa¨ yhteydessa¨ ka¨sitella¨a¨n ainoastaan Olkiluodon lai-
tosyksiko¨ita¨. Ta¨ma¨ johtuu siita¨, etta¨ Teollisuuden Voima ka¨ytta¨a¨ PRA-ohjelmanaan
Sa¨teilyturvakeskuksen suosimaa FinPSA:ta, jolloin simulaation ka¨yta¨nno¨n toteutus
on yksinkertaisempaa.
Vuodessa tapahtuvien vikojen lukuma¨a¨ra¨n odotusarvon ja satunnaisvaihtelun sel-
vitta¨miseksi vikatapahtumia mallinnetaan uusiutumisprosessin avulla ka¨ytta¨en Ol-
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kiluodon PRA-mallin parametreja. Yksitta¨isen vian aiheuttaman riskin lisa¨ys voi-
daan ta¨ma¨n ja¨lkeen arvioida ja¨rjestelma¨n rakennefunktion ja riskien seurannan
teorian avulla. Uusiutumisprosessia simuloimalla ja PRA-mallin rakennefunktio-
ta hyva¨ksi ka¨ytta¨ma¨lla¨ voidaan siis ma¨a¨ritta¨a¨ kunkin riskikategorian vertailuta-
so ja satunnaisuudesta aiheutuva vaihtelu. Koska simulaatiomalli perustuu PRA-
mallin parametreihin eika¨ havaintoaineistoon sovittamiseen, saadaan myo¨s viitteita¨
ka¨ytettyjen parametrien oikeellisuudesta suhteessa havaintoihin.
Simulaatiossa keskityta¨a¨n laitevikojen tarkasteluun, jolloin riskien seurantaan liit-
tyva¨t laskut toteutetaan ta¨ma¨n oletuksen mukaisesti. Havaittujen laitevikojen pro-
sessia voisi tutkia myo¨s esimerkiksi aikasarja-analyysin keinoin mutta ta¨ta¨ la¨hes-
tymistapaa rajoittaa datan soveltuvuus: Todenna¨ko¨isyyksiin pohjautuvaa riskien
seurantaa on ka¨ytetty vasta runsas kymmenen vuotta ja lisa¨ksi merkitta¨vimma¨t
viat ovat harvinaisia eli havaintoja on va¨ha¨n. Ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ tarkoituksena on myo¨s
arvioida PRA-mallin parametrien oikeellisuutta vertaamalla simulointituloksia ha-
vaintoihin. Ta¨ma¨ ei olisi mahdollista esimerkiksi aikasarja-analyysia¨ ka¨ytta¨en, jossa
parametrit estimoidaan havainnoista.
5.3.1 Simulointimallin ja parametrien ka¨sittely
Komponenttien vikaantumisten simulointiin otetaan mukaan 437 erilaista vikata-
pahtumaa, jotka on ma¨a¨ritelty Olkiluodon PRA-mallissa. Tapahtumat sisa¨lta¨va¨t
mm. venttiilien juuttumisia, pumppujen tai dieselgeneraattoreiden sammumisia ja
ka¨ynnistyma¨tto¨myyksia¨ seka¨ yhteisvikoja. Tutkittavat laitteet ovat joko monitoroi-
tuja, jolloin niiden viat havaitaan va¨litto¨ma¨sti, tai varalla olevia, jolloin viat pysyva¨t
piilevina¨ tarkastushetkeen tai tositarvetilanteeseen asti.
Vikaprosessien oletetaan tapahtuvan vakiotaajuudella ja korjaukset oletetaan ly-
hyiksi verrattuna toiminta-aikaan, jolloin vuoden aikana sattuvien vikojen lukuma¨a¨-
ra¨t voidaan arpoa komponenteittain Poisson-jakauman avulla. Ta¨sta¨ seuraa, ettei
simulaatiossa huomioida riippumattomia pa¨a¨lleka¨isia¨ vikoja. Simulaation ka¨ytto¨-
tarkoitus huomioiden ta¨ma¨ ei aiheuta suurta eroa todellisuuteen, silla¨ suurin osa
laitevioista on ei-kriittisia¨, jolloin ennen korjauksen aloittamista voidaan varmistaa,
etta¨ muita laitteita ei korjata samanaikaisesti. Mutta luonnollisesti yksinkertaistus
ja¨tta¨a¨ huomioimatta erilaiset tapahtumien yhdistelma¨t, joilla voi olla suuri riski-
merkitys niiden harvinaisuudesta huolimatta. PRA-mallissa ma¨a¨ritellyt yhteisviat
otetaan simulaatiossa huomioon ja ne mallinnetaan omina tapahtuminaan.
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Korjauksen kesto arvotaan eksponenttijakaumasta, silla¨ komponentin korjaaminen
oletetaan myo¨s vakiotaajuudella tapahtuvaksi. Piilevien kriittisten vikojen kestoon
lisa¨ta¨a¨n vian piilevyydesta¨ aiheutuva osa, joka oletetaan tasajakautuneeksi tes-
tiva¨lille. Vikojen kesto ∆s arvotaan, jotta voitaisiin laskea yhta¨lo¨n (5.5) mukainen
riskimitta jokaiselle vikatapahtumalle. Arvotut kestot skaalataan tunneista tehoa-
jovuotta vastaavaksi suureeksi jakamalla ne 8000 tunnilla. Syda¨nvauriotaajuuden
kasvu ∆λ lasketaan FinPSA-ohjelmalla ka¨ytta¨en Olkiluodon PRA-mallia, muu-
ten simulointi toteutetaan Matlab-ohjelmistolla. Yhta¨ vuotta vastaavan simulaatio-
kierroksen vikatapahtumat luokitellaan eri riskikategorioihin ja simulaatiokierroksia
lisa¨a¨ma¨lla¨ saadaan ma¨a¨ra¨ttya¨ kunkin kategorian jakaumat. Simulaation rakennetta
on havainnollistettu kuvassa 5.3.
Tarvittavat parametrit saadaan Olkiluodon PRA-mallista ja pa¨a¨osin niiden arvoja
voidaan ka¨ytta¨a¨ hyva¨ksi suoraan. Varalla olevan laitteen keskima¨a¨ra¨inen epa¨ka¨ytet-
ta¨vyys on yhta¨lo¨ssa¨ (4.41) esitettya¨ muotoa, jossa piilevien kriittisten vikojen vaiku-
tusta kuvaa osa (tr+ 12τ)λ. Parametri λ on varaoloaikana sattuvien kriittisten vikojen
taajuus, tr vikojen keskima¨a¨ra¨inen korjausaika ja τ testiva¨lin pituus. PRA-mallin
”residuaaliepa¨ka¨ytetta¨vyys” q˜ sisa¨lta¨a¨ yhta¨lo¨ssa¨ (4.41) ma¨a¨ritellyt muut epa¨ka¨ytet-
ta¨vyydet, poislukien tositarvetilanteen epa¨ka¨ytetta¨vyys, joka ja¨teta¨a¨n huomioimat-
ta. Mainitut parametrit tunnetaan ja q˜:n avulla varalla olevan laitteen ei-kriittisten
vikojen taajuus arvioidaan yhta¨lo¨n (4.35) avulla. Samaa yhta¨lo¨a¨ ka¨ytta¨en arvioi-
daan vikataajuus monitoroiduille laitteille (keskima¨a¨ra¨inen epa¨ka¨ytetta¨vyys ja kes-
kima¨a¨ra¨inen korjausaika tunnetaan), joille oletetaan vain yksi vikatyyppi, koska ha-
vaittavien kriittisten ja ei-kriittisten vikojen erotteluun tarvittavia parametreja ei
ole. Eroa na¨iden vikatyyppien va¨lilla¨ voidaan kuitenkin pita¨a¨ pienena¨, silla¨ tyypilli-
sesti ydinturvallisuutta va¨ha¨isestikin heikenta¨viin vikoihin reagoidaan nopeasti, jol-
loin kuvassa 4.7 esitetty korjauksen odotusaika ja¨a¨ lyhyeksi. Kaikille komponenteille
korjausajat arvottiin eksponenttijakaumasta parametrilla 1/tr.
Ka¨ytetta¨vissa¨ olevien parametrien suhteen dieselgeneraattorit ja komponenttien yh-
teisviat aiheuttavat poikkeuksen, silla¨ niille on PRA-mallissa ma¨a¨ritelty ainoastaan
kokonaisepa¨ka¨ytetta¨vyys. Ta¨ma¨n vuoksi Olkiluodon dieselgeneraattoreiden viat sel-
vitettiin vuoden 2006 alusta vuoden 2009 kesa¨a¨n. Na¨ista¨ vioista noin 10 % arvioitiin
piileviksi vioiksi. Ei-kriittisten vikojen taajuus arvioitiin epa¨ka¨ytetta¨vyyden ja kes-
kima¨a¨ra¨isen korjausajan avulla aivan kuten muillekin laitteille ja ta¨ma¨n taajuuden
avulla ma¨a¨ra¨ttiin piilevien vikojen taajuus. Yhteisvikojen osalta oletetaan, etta¨ va-
ralla olevien laitteiden yhteisvikaprosessille termi tr + 12τ on sama kuin yksitta¨iselle
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Kuva 5.3: Simulaatiossa ka¨yteta¨a¨n hyva¨ksi PRA-mallin parametreja. Komponentti-
vikoja ja niiden kestoja simuloidaan satunnaisprosessin avulla. Ta¨ma¨n ja¨lkeen las-
ketaan kunkin tapahtuman riskimerkitys ka¨ytta¨en hyva¨ksi PRA-mallilla laskettua
syda¨nvauriotaajuuden kasvua. Na¨in saadaan kullekin riskikategorialle simuloitua yk-
si mahdollinen tulos. Toistamalla ta¨ta¨ prosessia saadaan muodostettua jakaumat.
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laitteelle. Perustelu oletukselle on, etta¨ ja¨rjestelma¨vika saadaan korjattua, kun yk-
sikin vioittuneista laitteista on korjattu mutta toisaalta ei voida sanoa, mika¨ on
yhteisvian testiva¨li, joten se oletetaan samaksi. Vastaavasti oletetaan, etta¨ monito-
roitujen laitteiden yhteisvian keskima¨a¨ra¨inen korjausaika on sama kuin yksitta¨iselle
laitteelle. Ta¨sta¨ karkeasta oletuksesta seuraa u = uave − q˜ ∝ λ, jolloin yhteisvika-
taajuudelle saadaan β-faktorimallia (4.45) muistuttava yhta¨lo¨
λCCF ≈ uCCF
u
λI. (5.6)
5.3.2 Simulaation tulokset ja vertailu riskien seurannan tuloksiin
Kuvassa 5.4 on esitetty simulaation tuottamat jakaumat 2000 kierroksen ja¨lkeen
seka¨ Olkiluodon riskien seurannan havainnot eri riskikategorioihin luokiteltuna. Tar-
kennettakoon, etta¨ havainnoilla tarkoitetaan ta¨ssa¨ yhteydessa¨ todellista laitoksen
vikaraporttiin merkittya¨ laitostapahtumaa, jonka riskimerkitys on ma¨a¨ritetty las-
kennallisesti PRA-mallin avulla. Simulaatiotuloksilla taas tarkoitetaan edellisessa¨
kappaleessa kuvatun mallinnuksen tuloksia.
Kuvissa on vyo¨hykkeilla¨ esitetty jakaumasta lasketut fraktiilit, jotka rajaavat ilmoi-
tetun osuuden simulaatiotuloksista alapuolelleen. Koska vikojen lukuma¨a¨ra¨ on dis-
kreetti muuttuja, fraktiilirajat eiva¨t ole ta¨sma¨llisia¨ mutta niista¨ saa kuitenkin hyva¨n
vertailukohdan havainnoille. Kuvista on na¨hta¨vissa¨, etta¨ simulaation mukaan viko-
ja olisi odotettavissa enemma¨n kuin mita¨ havainnot osoittavat. Ta¨ma¨n voi olettaa
johtuvan PRA-mallin parametrien konservatiivisuudesta, jolloin niihin perustuva si-
mulaatio tuottaa liioittelevan tuloksen suhteessa todellisuuteen.
Tutkittava ajanjakso on melko lyhyt vikojen vaihtelun arvioimiseen havaintojen
perusteella mutta simulaatio osoittaa, etta¨ satunnaisuudesta johtuen vuosittainen
vaihtelu voi olla suurta. Ta¨ma¨n vuoksi havaintojen vuosittaisesta vaihtelusta ei pida¨
tehda¨ liian nopeita johtopa¨a¨to¨ksia¨. Parametrien tarkentaminen ja konservatiivisuu-
den va¨henta¨minen parantaisi esitetyn menetelma¨n ka¨ytto¨a¨ riskien seurannan ja
pa¨a¨to¨ksenteon tukena, silla¨ ta¨llo¨in havainnon poikkeavuudesta voisi antaa luotet-
tavamman arvion. Ta¨ma¨n vuoksi riskien seurannassa tulisi jatkossa tilastoida yk-
sitta¨isten komponenttien viat, jolloin vikataajuuksia voitaisiin seurata ja pa¨ivitta¨a¨
aineiston kasvaessa. Nyt Sa¨teilyturvakeskuksen tekema¨ todenna¨ko¨isyyspohjainen
riskien seuranta on ka¨yta¨nno¨ssa¨ tiivistynyt taulukon 5.1 mukaisiin tuloksiin, jol-
loin tarkempi seuranta ja ja¨ljitetta¨vyys kadotetaan.
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(a) Riskin kannalta merkitta¨vimma¨t tapahtumat (∆CCDP> 10−7). Havainnot pysyva¨t mediaanin
ympa¨risto¨ssa¨ eika¨ erityisen poikkeavia havaintoja ole.
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(b) Riskin kannalta merkitykselliset tapahtumat (10−8 < ∆CCDP< 10−7). Parametrien konserva-
tiivisuus na¨kyy selva¨sti, silla¨ havaittuja vikoja on huomattavasti simulaation ennustamaa ma¨a¨ra¨a¨
va¨hemma¨n.
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(c) Muut tapahtumat (∆CCDP< 10−8). Havaintojen vaihtelu on eritta¨in suurta ja eri laitosten va¨lilla¨
on havaittavissa korrelaatio (korrelaatiokerroin 0.79). Na¨in pienet riskinlisa¨ykset johtuvat lyhyista¨
huoltotoimenpiteista¨, jolloin korrelaatio on odotettua, silla¨ laitoksilla on sama huolto-organisaatio.
Ta¨llo¨in voi myo¨s epa¨illa¨, etta¨ havainnot eiva¨t ta¨ysin noudata satunnaisprosessia.
Kuva 5.4: Vasemmassa kuvassa simuloinnilla (kierroksia 2000) tuotettu jakauma. Oi-
keassa kuvassa jakauman avulla saadut fraktiilit, jotka rajaavat ilmoitetun osuuden
simulaatiotuloksista alapuolelleen, seka¨ toteutuneet havainnot.
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Vaikka simulaation tuottamat jakaumat eiva¨t ta¨ysin vastaa havaintoja, eri kate-
gorioiden suhteelliset osuudet ovat hyvin samansuuntaisia: Simuloitujen jakaumien
mediaaneista laskettuna vikoja sattuu vuoden aikana eri kategorioissa noin 3, 17 ja
81 eli yhteensa¨ 101 kappaletta, jolloin suhteelliset osuudet ovat vastaavasti 3 %, 17 %
ja 80 %. Olkiluoto 1:lle havaintojen keskiarvoista lasketut osuudet ovat vastaavasti
4 %, 17 % ja 79 % ja Olkiluoto 2:lle 4 %, 12 % ja 84 %.
Esitetyn menetelma¨n avulla voidaan huomata eri riskiluokkien kohdalla poikkea-
vat havainnot mutta ta¨ma¨ ei anna ka¨sitysta¨ vuoden aikana sattuneesta kokonais-
riskista¨. On ta¨ysin mahdollista, etta¨ kaikissa kolmessa luokassa havainnot olisivat
hyva¨ksytta¨vyyden yla¨rajalla, jolloin yksitta¨in arvioituna mika¨a¨n ei viittaisi riskin
kannalta poikkeukselliseen vuoteen. Kokonaisuutta ajatellen ta¨llainen vuosi olisi
silti poikkeava. Kaikkien vuoden aikana sattuneiden ka¨ytto¨tapahtumariskien (eli
∆CCDP) summa jaettuna vakavan onnettomuuden todenna¨ko¨isyydella¨ antaa koko-
naiskuvan na¨iden ka¨ytto¨tapahtumien riskimerkityksesta¨. Simulaatiotulosten avulla
myo¨s ta¨lle prosessille voidaan laskea jakauma ja verrata sita¨ havainnoista laskettui-
hin arvoihin. Ta¨ma¨ on esitetty kuvassa 5.5.
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Kuva 5.5: Ka¨ytto¨toiminnasta aiheutunut vuotuinen kokonaisriski. Oikealla 2000 si-
mulaatiokierroksella saatu jakauma ja vasemmalla jakaumasta lasketut yksisuuntai-
set fraktiilit seka¨ havaintojen perusteella lasketut arvot. Olkiluoto 1:n osalta vuosi
2008 erottuu selva¨sti, jolloin laitoksella paljastui dieselgeneraattoreiden yhteisvika.
Simulaation tuottama jakauma on siina¨ mielessa¨ ylla¨tta¨va¨, etta¨ vain 2000 simulaa-
tiokierroksella muutama na¨yte tuottaa la¨hes 2.5-kertaisen riskin lisa¨yksen. Ta¨ma¨ ei
tosin na¨y kuvasta 5.5, silla¨ selkeyden vuoksi ka¨ytto¨toiminnasta aiheutuneen riskin
lisa¨yksen asteikko on rajattu 50 %:iin. Laitteiden vioilla voi siis olla huomattavan
suuri vaikutus vuosittaiseen onnettomuusriskin vaihteluun. Lisa¨ksi on muistettava,
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etta¨ simulaatiossa ei huomioitu pa¨a¨lleka¨isia¨ vikoja muuten kuin yhteisvikojen avul-
la. Jakauman vertailu havainnoista lasketuihin arvoihin osoittaa simulaation tuot-
tavan samansuuntaisia tuloksia kuin havainnot. Konservatiivisuus ei siis na¨y yhta¨
voimakkaasti kokonaisriskia¨ kuvaavassa jakaumassa.
Kuvasta 5.5 na¨kee, etta¨ havainnot pysytteleva¨t miltei jatkuvasti mediaanin alapuo-
lella mutta vuoden 2008 tapaukset Olkiluoto 1:ssa¨ aiheuttivat poikkeavan tilanteen.
Ta¨ma¨ tilanne ei ollut havaittavissa kuvasta 5.4, missa¨ itseasiassa kaikkien luokkien
osalta tilanne oli edellista¨ vuotta parempi. Poikkeava tapaus johtui dieselgeneraat-
toreiden yhteisviasta, joka oli pysynyt piileva¨na¨ jonkin aikaa ja havaittiin vasta
koestuksessa. Dieselgeneraattorit ovat turvallisuuden kannalta ta¨rkeita¨ laitteita ja
niiden viat aiheuttavat huomattavan osan merkitta¨vimmista¨ tapahtumista. Ta¨ma¨
on todettu niin vikaraporttien perusteella kuin myo¨s tehdyssa¨ simulaatiossa, jossa
ne aiheuttivat 79 % merkitta¨vimmista¨ tapahtumista.
5.3.3 Vyo¨hykesa¨a¨nto¨jen soveltaminen poikkeamien havaitsemiseen
Edellisessa¨ kappaleessa esiteltyjen fraktiilien avulla voidaan arvioida havainnon to-
denna¨ko¨isyytta¨ eli ottaa kantaa siihen, onko kulunut vuosi ollut riskimerkitykselta¨a¨n
satunnaisuudesta poikkeava. Prosessiteollisuudessa vastaavaa menetelma¨a¨ ka¨yteta¨a¨n
tilastollisessa laadunvalvonnassa, jossa prosessin lopputuoteen ominaisuuksia seura-
taan ja mitataan. Tyypillisesti seurattava ominaisuus oletetaan normaalijakautu-
neeksi, jonka parametrit estimoidaan tuotteiden avulla sisa¨a¨najovaiheen (burn-in)
ja¨lkeen. Ta¨ma¨n ja¨lkeen ma¨a¨riteta¨a¨n sallitut vyo¨hykkeet eli rajat, joiden avulla voi-
daan pa¨a¨tella¨, onko tuotantoprosessi kontrollissa eli aiheutuuko tuotteen laatua ku-
vaavan ominaisuuden vaihtelu vain satunnaisuudesta. Esimerkiksi Western Electric
Handbookin vyo¨hykesa¨a¨nto¨jen mukaan tarkkailtava prosessi ei ole kontrollissa, jos
yksikin seuraavista sa¨a¨nno¨ista¨ pa¨tee:
• Yksi piste on kolmen sigman rajojen ulkopuolella
• Kaksi pera¨kka¨ista¨ kolmesta pisteesta¨ on kahden sigman rajojen ulkopuolella
• Nelja¨ pera¨kka¨ista¨ viidesta¨ pisteesta¨ on yhden sigman rajojen ulkopuolella
• Kahdeksan pera¨kka¨ista¨ pistetta¨ on samalla puolella keskiviivaa
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Normaalijakaumaoletusta ka¨ytta¨en, kolmen sigman rajojen ulkopuolella on noin 0.27
%, kahden sigman rajojen ulkopuolella noin 4.55 % ja yhden sigman rajojen ulko-
puolella noin 31.73 % tapauksista.
Esitettyja¨ vyo¨hykesa¨a¨nto¨ja¨ soveltamalla voitaisiin muodostaa myo¨s kuvien 5.4 ja 5.5
seurantaprosesseille sa¨a¨nno¨t, joiden mukaan laitostapahtumia ja niiden riskia¨ seu-
rattaisiin. Sa¨a¨nto¨jen soveltamisessa on tietysti otettava huomioon ydinvoimateolli-
suudessa voimakkaasti vaikuttava konservatiivinen turvallisuusajattelu. Lisa¨ksi kiin-
nostuksen kohteena on etenkin riskirajan ylitys, eika¨ niinka¨a¨n poikkeama jostain ta-
voitearvosta. Vyo¨hykesa¨a¨nto¨jen ta¨sma¨llista¨ ma¨a¨rittelya¨ ennen simulaatiomallin pa-
rametreja tulisi kuitenkin tarkentaa, jotta malli noudattaisi paremmin todellisuutta.
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Yhteenveto ja johtopa¨a¨to¨kset
Ydinturvallisuuden varmistamisessa ka¨yteta¨a¨n seka¨ deterministisia¨ periaatteita etta¨
riskitietoista turvallisuusajattelua. Nykya¨a¨n riskitietoista ajattelua hyo¨dynneta¨a¨n
yha¨ enemma¨n laitosten suunnittelussa ja ka¨yto¨n aikaisessa valvonnassa. Ta¨rkeimpien
riskitekijo¨iden tunnistamisessa ja harvinaisten tapahtumien todenna¨ko¨isyyksien ar-
vioinnissa ka¨yteta¨a¨n todenna¨ko¨isyyspohjaista riskien arviointia, PRA:ta, jonka ka¨yt-
to¨ ydinvoimaloiden turvallisuuden arvioinnissa on Suomessa lainsa¨a¨da¨nno¨llinen edel-
lytys.
Tyo¨ssa¨ esiteltiin aluksi todenna¨ko¨isyyspohjaista riskianalyysia ydinvoimasovelluk-
siin painottuen, ma¨a¨riteltiin riskimitta ja ka¨siteltiin varsin kattavasti PRA:n las-
kentamenetelmia¨, koska na¨iden ka¨sitteiden riitta¨va¨ hallinta on edellytys PRA:n eri-
laisten ka¨ytto¨sovellusten ymma¨rta¨miselle. Era¨s ta¨llainen sovellus on todenna¨ko¨i-
syyspohjainen riskien seuranta, jonka erityispiirteisiin ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ keskityttiin.
Todenna¨ko¨isyyspohjaisella riskien seurannalla lasketaan PRA-perustaisesti jo sattu-
neille laitostapahtumille kvantitatiivinen riskimitta ja na¨in arvioidaan ”la¨helta¨ piti”
-tilanteen vakavuus. Ta¨ma¨ ja¨lkika¨teislaskenta sisa¨lta¨a¨ ehdolliseen todenna¨ko¨isyyteen
liittyva¨n teoreettisen ongelman: Jos tapahtuman kulku jo tunnetaan ta¨ysin, voi-
ko sen lopputulokseen ena¨a¨ liittya¨ epa¨varmuutta? Onko siis onnettomuuden to-
denna¨ko¨isyytta¨ mahdollista laskea tapahtumalle, jonka tiedeta¨a¨n olleen vain ”la¨helta¨
piti” -tapaus? Tyo¨ssa¨ ka¨siteltiin ta¨ta¨ ongelmaa ja sen teoreettisia perusteita seka¨
esiteltiin keino alkutapahtumien ja vikatilanteiden kvantifioinnille.
62
STUK-TR 9
LUKU 6. YHTEENVETO JA JOHTOPA¨A¨TO¨KSET 63
Sa¨teilyturvakeskuksen tekema¨ todenna¨ko¨isyyspohjainen riskien seuranta on ollut
pa¨a¨asiassa ka¨ytto¨tapahtumien riskimerkityksen arviointia PRA-perustaisesti ja tu-
lokset ovat tiivistyneet kolmeen riskikategoriaan luokieltujen ka¨ytto¨tapahtumien lu-
kuma¨a¨rien tilastointiin. Ta¨sta¨ syysta¨ vikojen tarkempi seuranta, esimerkiksi laittei-
den vanhenemisesta johtuva vikataajuuksien mahdollinen kasvu, seka¨ vanhojen ta-
pahtumien syy-seuraus -suhteiden tarkastelu on hyvin hankalaa ja tyo¨la¨sta¨. Lisa¨ksi
riskien seurannan tulosten avulla on ollut vaikea pa¨a¨tella¨, onko vaihtelussa kyse vain
vikaantumisprosessin satunnaisvaihtelusta vai mahdollisesti voimayhtio¨n lo¨ystynees-
ta¨ turvallisuuskulttuurista. Na¨ma¨ syyt heikenta¨va¨t oleellisesti Sa¨teilyturvakeskuksen
nykymuotoisen riskien seurannan arvoa pa¨a¨to¨ksentekoa ja turvallisuusvalvontaa aja-
tellen.
Tyo¨ssa¨ esiteltiin keino simuloida uusiutumisprosessin avulla ydinvoimalaitoksessa
sattuvia ka¨ytto¨tapahtumia ja yhdessa¨ PRA-mallin rakennefunktion avulla na¨ille
tapahtumille voidaan ma¨a¨ritta¨a¨ niiden riskimerkitys eli ehdollisen syda¨nvaurioto-
denna¨ko¨isyyden kasvun suuruus. Toistamalla simulaatiota kullekin riskikategorialle
saadaan aikaiseksi jakauma, jonka avulla voidaan arvioida vuoden aikaisten ka¨ytto¨-
tapahtumien poikkeuksellisuutta. Na¨in todenna¨ko¨syyspohjaisen riskien seurannan
ka¨ytto¨ turvallisuusvalvonnan ja pa¨a¨to¨ksenteon apuva¨lineena¨ saa lisa¨a¨ arvoa. Me-
netelma¨n sovellettavuutta rajoittaa tosin ta¨lla¨ hetkella¨ parametrien epa¨tarkkuus ja
konservatiivisuus. Ta¨ta¨ ongelmaa voidaan va¨henta¨a¨ johdonmukaisemmalla vikata-
pahtumien seurannalla ja tilastoinnilla, jolloin tiedon lisa¨a¨ntyessa¨ parametreja olisi
mahdollista tarkentaa. Parametreihin liittyva¨ epa¨varmuus voitaisiin myo¨s sisa¨llytta¨a¨
simulaatioon ka¨ytta¨ma¨lla¨ kiinteiden arvojen sijasta jakaumista poimittuja satun-
naislukuja. Lisa¨ksi tarkkuuden parantamiseksi simulaatiossa tulisi ka¨ytta¨a¨ nykyisen
2000 kierroksen sijasta useampia simulaatiokierroksia, jotta voitaisiin tutkia harvi-
naisten tapahtumien vaikutusta.
Vaikka tyo¨ssa¨ esitetysta¨ teoriasta ja tuloksista voi saada erilaisen kuvan, on to-
dettava, etta¨ todenna¨ko¨isyyspohjaisen riskien seurannan pa¨a¨tarkoitus ei ole tuot-
taa yksitta¨iselle tapahtumalle kvantitatiivista riskimittaa. Ta¨rkea¨mpa¨a¨ on tapah-
tumien systemaattinen seuranta ja huolellinen analysointi, jolloin voidaan havai-
ta onnettomuutta ennakoivia merkkeja¨ ja ottaa opiksi vakavimmista tapahtuma-
ketjuista esimerkiksi kehitta¨ma¨lla¨ ohjeistuksia tai muuttamalla laitoksen turvalli-
suusja¨rjestelmia¨. Na¨in voidaan edelleen parantaa ydinvoiman ka¨yto¨n turvallisuutta.
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